S I OB S:10/130/2-200
Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

PRIMORSKO-GORANSKE ZUPANIJE A COMPANY WITH
ZDRAVSTVENO-EKOLOSKI ODJEL QUALITY SYSTEM
Odsjek za kontrolu voda za piée i voda u prirodi 5 CERTIFIED BY DNV GL
e — Kresimirova 52a, Rijeka =ISO 9001=
NASTAVNI ZAVOD ZA Tel : 051/358-737; Fax: 051/358-753 TEST
JAVNO ZDRAYSTVO
Rijeka, 3.4.2017.
Naruditelj: Ministarstvo zdravlja
Zupanijska sanitarna inspekcija
Riva 10

51000 Rijeka

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU

Zahtjev : Monitoring Ministarstva zdravstva

Analiticki broj:  17/0949
Donji Lozac (Brodski)

Podaci o uzorku: Kbr. 2, Rauh

Analiticki broj: 1710950
ISevnica

Podaci o uzorku: Kbr. 10a, Milicevi¢ Bozica

Analiti¢ki broj: 17/0952
Zamost Brodski

Podaci o uzorku: Kbr. 20, Mulc

Analiticki broj: 1710953
Golik

Podaci o uzorku: Kbr. 26, Ozani¢

Vrijeme uzimanja uzorka: 29.03.2017.od 10,00do 11,30  Vrijeme dostave uzorka : 29.03.2017. u 14,30
Analiza zapoceta: 29.03.2017. u 14,30 Analiza zavr§ena: 03.04.2017. u 10,00
Uzorkovanje proveol/la : djelatnik Zavoda

Vrsta uzorka:  Individualna vodoopskrba

Rezultati se odnose isklju¢ivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvrSitelja niti koristiti u reklamne svrhe.
Zaklju€ak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrucja akreditacije laboratorija. 113



OB 5.10/1-0/2-200

Terenski podaci :

Slobodni klor mg/L 05 <002 <002 <0.02 <0.02
HRNENISO7393-22001" - :
Temperatura vode °c 25 83 79 92 104

SM 22st Ed.2012:2550 B*

Analiticki podaci:

Odsjek za kontrolu voda za pice i voda u prirodi

Boja 'Pt/Co 20 <5 <5 <5 <5

HRN EN ISO 7887:2012*

Mutnoéa ONTU 4 27 12 37 063 T
HRN EN I1SO 7027-1:2016*

Miris o " bez bez " bez " bez =~ bez
SM 22st Ed.,2012:2150 B

Okus o T Wbez bez S ez bez T bez o o
SM 22st Ed.2012:2160 B

pH vrijednost "~ pHjedinica 65 95 82 74 67 72 T
HRN EN ISO 10523:2012*

Temperatura vode pri mjerenju oC 2341 226 225 225

pH i EV

Vodljivost uS/cm/200C 2500 277 521 21 22

HRN EN 27888:2008*

Utro$ak KMnO4 N mg/L 02 5.0 079 072 <025 <025 i
HRN EN ISO 8467:2001*

Amonij ~ mg/LNH4 0.50 <0.004 <0.004 <0004 <0004

HRN ISO 7150-1:1998*

Kloridi mg/L 250 694 1.85 162 174 o
HRN SO 9297:1998;interna metoda

Nitrati mg/L NO3 50 288 154 0.06 0.42 S

SM 22th Ed.2012:4500-NO3

I8

Voditeljica Odsjeka: Mr.sc. Vanda{iékur, df'pl.sanit.ing.

Odsjek za mikrobiologiju okoli§a

Koliformne bakterije broj/100 mL 0 180 6 1 26
HRN EN ISO 9308-1:2014* ] v

Escherichia coli
HRN EN ISO 9308-1:2014*

broj/100 mL 0 o0 2 7o T e

Rezultati se odnose iskljuéivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvrSitelja niti koristiti u reklamne svrhe.
Zakljuéak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrucja akreditacije laboratorija. 2/3




OB 5.10/1-0/2-200

Znterokoki broj/100 mL 0 2 0 0 0
HRN EN ISO 7899-2:2000*

Pseudomonas aeruginosa  broj/100 mL 6 o o o 0o
HRN EN ISO 16266:2008*

Broj kolonija na 37°C brojimL 20 7 2 120 3
HRN EN ISO 6222:2000*

Broj kolonija na 22°C brojimL 100 330 3 320 A7

HRN EN ISO 6222:2000*

j Voditeljica Odsjeka: Doc.dr.sc. Darija Vuki¢ Lusi¢, dipl.sanit.ing.

ety

*  Akreditirane metode oznacene su zvjezdicom
** Metode u fleksibilnom podrugju akreditacije oznacene sa dvije zvijezdice
** Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaklju¢ku

ZAKLJUCAK:

Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13) uzorci prema ispitivanim parametrima NISU
SUKLADNI Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potro$nju (NN
125/13; 141/13; 128/15) zbog bakterioloS8kog oneciséenja. )

Voditeljica Odsjeka za kontrolu voda za piée i

voda u prirodi |
Mr.sc Vanda Piskur dipi.sanit.ing. ! { Voditelj Zdravstveno -'eﬁoloékog odjela
P ~ | L
Doc. dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing.
Dostaviti : Mjesni odbor BROD NA KUPI

gosp. Klobuéar Davorin
BROD NA KUPI

Kraj izvjestaja o ispitivanju

Rezultati se odnose iskljuéivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvrSitelja niti koristiti u reklamne svrhe.
Zakljugak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrucja akreditacije laboratorija. 3/3



[ o OE S 0itea00
Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

PRIMORSKO-GORANSKE ZUPANIJE COMPANY WITH
ZDRAVSTVENO-EKOLOSKI ODJEL QUALITY SYSTEM
Odsjek za kontrolu voda za pic¢e i voda u prirodi CERTIFIED BY DNV GL
e —— Kresimirova 52a, Rijeka =ISO 9001=
NASTAVNI ZAVOD ZA Tel : 051/358-737; Fax: 051/358-753
JAVNO ZDRAVSTVO
Rijeka, 3.4.2017.
Narugitelj: Ministarstvo zdravija
Zupanijska sanitarna inspekcija
Riva 10

51000 Rijeka

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU

Zahtjev : Monitoring Ministarstva zdravstva

Analiticki broj: 17/0951
Rado¢aj

Podaci o uzorku: Kbr. 26, Glad

Analiticki broj: 17/0954
Belo

Podaci o uzorku: Kbr. 15, Malnar

Vrijeme uzimanja uzorka: 29.03.2017.od 10,45do 11,45 Vrijeme dostave uzorka : 29.03.2017. u 14,30
Analiza zapoceta: 29.03.2017. u 14,30 Analiza zavrSena: 03.04.2017. u 10,00
y  Uzorkovanje proveo/la : djelatnik Zavoda

Vrsta uzorka:  Individualna vodoopskrba

Rezultati se odnose iskljugivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvrSitelja niti koristiti u reklamne svrhe.
Zaklju¢ak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrucja akreditacije laboratorija. 1/3



__OB 510/1-0/2-200

Terenski podaci :

Slobodni klor mg/L 0.5 <0.02 <0.02
HRNENISO 7393-2:2001" L )
Temperatura vode - °C 25 69 87 ‘

SM 22st Ed.2012:2550 B*

Analiticki podaci:

Odsjek za kontrolu voda za piée i voda u prirodi

Boja 'Pt/Co 20 <5 <5

HRN EN ISO 7887:2012*

Mutnoda o NTU 4 0.62 1.1 B T
HRN EN ISO 7027-1:2016*

Miris T ’ bez  bez = bez

SM 22st Ed.,2012:2150 B

Okus i bez  bez  bez T -
SM 22st Ed.2012:2160 B

pH vrijednost ‘pHjedinica 65 95 64 62 T T
HRN EN ISO 10523:2012*

Temperatura vode pri mjerenju oC S T224 T 226 T o o
pH i EV

Vodijivost ' uS/cm/200C 2500 42 17 T I
HRN EN 27888:2008*

UtroSak KMnO4 ~ mglL02 50 038 0.38 o i T )

HRN EN ISO 8467:2001*

Amonij " mglLNH4 050 <0.004 <0004 T
HRN ISO 7150-1:1998*

Kloridi ﬁmg/Liii 250 1.59 <0.709 S ) o
HRN ISO 9297:1998;interna metoda

Nitrati 7 mé/L NO3~ 50 071 027 o o o

SM 22th Ed.2012:4500-NO3

Voditeljica Odsjeka: Mr.sc. Vanda Piskur, dipl.sanit.ing.

Tzt

Odsjek za mikrobiologiju okolisa

Koliformne bakterije broj/100 mL 0 12 20
HRN EN ISO 9308-1:‘2014* B B A e
Escherichia coli broj/100 mL 0 3 0

HRN EN ISO 9308-1:2014*

Rezultati se odnose iskljucivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez odobrenja izvr$itelja niti koristiti u reklamne svrhe.
Zaklju¢ak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrucja akreditacije laboratorija. 2/ 3



0B510/1-02:200

Enterokoki broj/100 mL 0 0 0

HRN EN ISO 7899-2:2000*

Pseudomonas aeruginosa  broj/100 mL o 0 0 o B

HRN EN ISO 16266:2008*

Broj kolonija na 37°C “broj/1 mL 20 2
HRN EN ISO 6222:2000*

Brojkolonjana22°C ~ brojimL 100 9 . .

HRN EN ISO 6222:2000*

¢ Voditeljica Odsjeka: Doc.dr.sc. Darija Vukié Lusic, dipl.sanit.ing.

His

* Akreditirane metode oznagene su zvjezdicom
** Metode u fleksibilnom podrugu akreditacije oznaéene sa dvije zvijezdice
*** Maksimalno dozvoliena koncentracija premia zakonskim propisima navedenim u zakljuéku

ZAKLJUCAK:

Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potro$nju (NN 56/1 3) uzorci prema ispitivanim parametrima NISU
SUKLADNI Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrosnju (NN
125/13; 141/13; 128/15) zbog:

niske pH vrijednosti i bakterioloskog oneciséenja.

Voditeljica Odsjeka za kontrolu voda za piée i
voda u prirodiq

Mr.sc Vanda ﬁ&m;ﬁl.éanit.ing. i A Voditelj Zdravstveno —ge??oloékog odjela
i { iil\'

Doc. dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing.

Dostaviti : Mjesni odbor BROD NA KUPI
gosp. Klobuc¢ar Davorin
BROD NA KUPI

Kraj izvjestaja o ispitivanju

Rezultati se odnose isklju¢ivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvrSitelja niti koristiti u reklamne svrhe.
ZakljuCak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podruéja akreditacije laboratorija. 3/3



S 0B 5.1011-0/2-200
Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

PRIMORSKO-GORANSKE ZUPANIJE COMPANY WITH
ZDRAVSTVENO-EKOLOSKI ODJEL QUALITY SYSTEM
Odsjek za kontrolu voda za pice i voda u prirodi CERTIFIED BY DNV GL
B — KresSimirova 52a, Rijeka =ISO 9001=
NASTAVNI ZAVOD ZA Tel : 051/358-737; Fax: 051/358-753
JAVNO ;DRAYSTVO
Rijeka, 3.4.2017.
Narugitelj: Ministarstvo zdravlja
Zupanijska sanitarna inspekcija
Riva 10

51000 Rijeka

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU

Zahtjev : Monitoring Ministarstva zdravstva

Analiticki broj: 17/0955
Cedanj+ Kupa

Podaci o uzorku: Kbr. 6, Malnar

Analiticki broj: 17/0956
Guce selo

Podaci o uzorku: kbr. 1, Snajdar

Analiticki broj: 1710957
Kodéic¢in

Podaci o uzorku: krb. 7, Martin&i¢

Analiticki broj: 17/0958
Gusti Laz

Podaci o uzorku: kbr. 9, Lakotié

Vrijeme uzimanja uzorka: 29.03.2017.0d 12,05do 12,50  Vrijeme dostave uzorka : 29.03.2017. u 14,30
Analiza zapoceta: 29.03.2017. u 14,30 Analiza zavr$ena: 03.04.2017. u 10,00
Uzorkovanje proveol/la : djelatnik Zavoda

Vrsta uzorka:  Individualna vodoopskrba

Rezultati se odnose iskljucivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvrSitelja niti koristiti u reklamne svrhe.
Zaklju¢ak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podru¢ja akreditacije laboratorija. 1/3



OB 5.10/1-0/2-200

Terenski podaci :

Slobodni klor mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

HRN EN ISO 7393-2:2001*

Temperatura vode o °c 25 97 89 92 85
SM 22st Ed.2012:2550 B*

Analiticki podaci:

Odsjek za kontrolu voda za pi¢e i voda u prirodi

Boja 'Pt/Co 20 <5 <5 <5 <5

HRN EN ISO 7887:2012*

Mutnoéa TNTU 4 043 1.1 0.53 0.51

HRN EN ISO 7027-1 2016*

Miris bez bez bez " bez bez

SM 22st Ed.,2012:2150 B

Okus S S bez bez =~ bez = bez = bez

SM 22st Ed.2012:2160 B

pH vrijednost ~ pHjedinica 6.5 95 75 77 7.7 78 -
HRN EN ISO 10523:2012*

Temperatura vode pri mjerenjl.'jMdCW' o 226 226 225 225 -
pHiEV

Vodijivost uS/cm/200C 12500 490 449 433 406 B
HRN EN 27888:2008*

UtroSak KMnO4 ~~ mgllO02 50 033 <025 0.30 <025
HRN EN ISO 8467: 2001*

Amonij " mg/LNH4 7 0.50 <0.004 <0.004 < 0.004 <0.004 o
HRN ISO 7150-1:1998*

Kloridi Tmgll 250 388 131 o7s 128
HRN ISO 9297:1998;interna metoda

Nitrati " mg/lLNO3 50 9.33 619 415 404 h

SM 22th Ed.2012:4500-NO3

Voditeljica Odsjeka: Mr.sc. Vanda)jlskur di 7}3! .sanit.ing.

Odsjek za mikrobiologiju okoliSa

Koliformne bakterije broj/100 mL 0 120 80 16 100
HRN EN ISO 9308-1:2014* i e -
Escherichia coli broj/100 mL 0 0 0 0 0

HRN EN ISO 9308-1:2014*

Rezultati se odnose iskljugivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izviSitelja niti koristiti u reklamne svrhe.
Zakljugak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrucja akreditacije laboratorija. 2/ 3



_ OB 5.10/1-0/2-200

Enterokoki broj/100 mL 0 2 0 0 0
HRN EN ISO 7899-2:2000*

Pseudomonas aeruginosa  broj/100 mL o o o o 0
HRN EN ISO 16266:2008*

Broj kolonija na 37°C brojfimL 20 1 5 4 8
HRN EN ISO 6222:2000*

Broj kolonija na 22°C brojfimL 100 23 41 1M1 68

HRN EN ISO 6222 2000*

AVoditeljica Odsjeka: Doc.dr.sc. Darija Vuki¢ Lusi¢, dipl.sanit.ing.

Ol

* Akreditirane metode oznacene su zvjezdicom
** Metode u fleksibilnom podrugju akreditacije oznacene sa dvije zvijezdice
*** Maksimalno dozvoliena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljuéku

ZAKLJUCAK:

Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrodnju (NN 56/13) uzorci prema ispitivanim parametrima NISU
SUKLADNI Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potro$nju (NN
125/13; 141/13; 128/15) zbog bakteriolo$kog oneciséenja. .

Voditeljica Odsjeka za kontrolu voda za pice i
voda u prn'od}\

Mr.sc Vanda Plskur dlpl sanit.ing. ; Voditelj Zdravstveno - ekols}ékog odjela
Mz L
Doc. dr.sc. Aleksandar Bu og,bdipl.sanit.ing.
Dostaviti : Mjesni odbor BROD NA KUPI

gosp. Klobu&ar Davorin
BROD NA KUPI

Kraj izvjestaja o ispitivanju

Rezultati se odnose iskljucivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvrSitelja niti koristiti u reklamne svrhe.
Zaklju€ak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrucja akreditacije laboratorija. 3/3



NASTAVNI ZAVOD ZA f:'?;i‘ii; é: 3;5; si‘fi‘igf;’a““
JAVNO ZDRAVSTVO -mal i@

PRIMORSKO-GORANSKE ZUPANIJE

Ziro rn: 2402€06- ;10\3293"9 IBAN: HR9224020061100369379

Broj: 03-300-11/33-17
Rijeka, 31.5.2017.

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Strucno povjerenstvo za vodu za
ljudsku potro$nju

Ksaver 200a

10 000 ZAGREB

Mjesni odbor Turki
Gosp. Mauhar Mladen
51301 Brod na Kupi

Predmet: Misljenje Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo anorsko—goranske Zupanije u
svezi nesukladnih uzoraka vode za ljudsku potro$nju

Dana 24.5.2017. uzet je uzorak vode iz Gasparci kbr. 14, Sedalce kbr. 11 i Turke kbr. 12, u
sklopu Monitoringa Ministarstva zdravlja. Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrosnju (NN
56/13) uzorci prema ispitivanim parametrima nisu sukladni Pravilniku o parametrima
sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potro$nju (NN125/13; 141/13; 128/15) zbog
bakterioloSkog oneciséenja.

Obzirom da postoji rizik za ljudsko zdravlje korisnika koji bi pili takvu vodu, preporuka je
prokuhavanje vode namijenjene piéu kroz najmanje 3 minute i Cuvanje takve vode na
hladnome u istim posudama u kojima je prokuhavanjem postignut solidan dezinfekcijski
ucinak sve do zdravstveno ispravnog nalaza.

Voditeljica EpidemioloSkog odjela

Dr.sc. Danijela LakoSeljac, dr.med.
Spec.epidemiologije

CRES: Turion 26, 51557 Cres, tel: 572228 CRIKVEN(CA Lotcrs4e 13z, 51250 Crikven'ce, tel: 241 055
E%E DELNICE: |. G. Kovacica 1, 51307 De nice, t2l: 311925  KRK:\ rograds«e 20,5150 <4, 7e: 221955
2 MALI LOSINJ: D. Skopini¢a 4, 52550 "zli _cm te.: 223374 + OPATIJA: Swuoecr. V. 2k 1, 52420 Opatija, tel: 718 067
RAB: Palit 143a, 51280 Rab, tel: 775 224

KOSTRENA: Glavani 89a,51221 cs77enz, 211505921 + MATULJL: Cesta dzir. origada 300, 51211 Matulji, tel: 554 123
VISKOVO: Marinici 9,51216 Viskovo, e 493512
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adresa: Kresim'-ovz 323, 51000 Rijeka - Hrvatska
l NASTAVNI ZAVQD ZA tel: 38552358 777, fax: - 38551213948

| ] JAVNO ZDRAVSTVO e-mail: zvaej@ gz.7r, www.zzjzpgz.hr
| g MB: 3393385, OIB 87772
¥ PRIMORSKO-GORANSKE ZUPANIJE Ziro rn: 2402006-1100359373, IBAN: HR9224020061100369379

Broj: 03-300-11/35-17
Rijeka, 31.5.2017.

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Stru€éno povjerenstvo za vodu za
ljudsku potrosnju

Ksaver 200a

10 000 ZAGREB

Mjesni odbor Turki
Gosp. Mauhar Mladen
51301 Brod na Kupi

Predmet: Miljenje Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske Zupanije u
svezi nesukladnih uzoraka vode za ljudsku potro$nju

Dana 24.5.2017. uzet je uzorak vode iz Kali¢ kbr. 4, u sklopu Monitoringa Ministarstva
zdravlja. Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potro$nju (NN 56/13) uzorci prema ispitivanim
parametrima nisu sukladni Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za
ljudsku potrodnju (NN125/13; 141/13; 128/15) zbog bakterioloskog onediséenja.

Obzirom da postoji rizik za ljudsko zdravlje korisnika koji bi pili takvu vodu, preporuka je
prokuhavanje vode namijenjene pi¢u kroz najmanje 3 minute i ¢uvanje takve vode na
hladnome u istim posudama u kojima je prokuhavanjem postignut solidan dezinfekcijski
ucinak sve do zdravstveno ispravnog nalaza.

Voditeljica Epidemioloskog odjela

Dr.sc. Danijela Lakoseljac, dr.med.
Spec.epidemiologije

CRES: Turion 26, 51557 Cres, tel: 572 228 + CRIKVENICA: Kcicrs«z 132, 51250 Crikven'ce, tel: 241 055

DELNICE: I. G. Kovacica 1, 51307 Dennice, t21: 821525 + KRK:V'rograds«z 20,5.530 A« 7.1 221955

MALI LOSINJ: D. Skopini¢a 4, 5350 _c3inj, te1 233574 + OPATIJA: Stuoecr V. 2k 1, 51410 Opatija, tel: 718 067
RAB: Palit 143a, 51280 Rab, tel: 775 524

KOSTRENA: Glavani 89a,51221 Azs77enz, 1l 505921 + MATULJI: Cesta dalr. origada 200, 51211 Matulji, tel: 554 123
VISKOVO: Marini¢i 9,51216 Viskovo, 761 495 513



, 3.07C Rijeka- Hrvatska
383351213948
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NASTAVNI ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVSTVO

PRIMORSKO-GORANSKE ZUPANIJE 3iro rn: 22020

Broj: 03-300-11/34-17
Rijeka, 31.5.2017.

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Struc¢no povjerenstvo za vodu za
ljudsku potrosnju

Ksaver 200a

10 000 ZAGREB

Mjesni odbor Turki
Gosp. Mauhar Mladen
51301 Brod na Kupi

Predmet: Misljenje Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske Zupanije u
svezi nesukladnih uzoraka vode za ljudsku potrognju

Dana 24.5.2017. uzet je uzorak vode iz Gornji LoZac kbr. 5 i PoZar kbr. 22, u sklopu
Monitoringa Ministarstva zdravlja. Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potroSnju (NN 56/13)
uzorci prema ispitivanim parametrima nisu sukladni Pravilniku o parametrima sukladnosti i
metodama analize vode za ljudsku potrodnju (NN125/13; 141/13; 128/15) zbog
bakterioloSkog onecisc¢enja.

Obzirom da postoji rizik za ljudsko zdravlje korisnika koji bi pili takvu vodu, preporuka je
prokuhavanje vode namijenjene pi¢u kroz najmanje 3 minute i duvanje takve vode na
hladnome u istim posudama u kojima je prokuhavanjem postignut solidan dezinfekcijski
udinak sve do zdravstveno ispravnog nalaza.

Vaditeljica Epidemiolo$kog odjela

Dr.sc. Danijela Lakoseljac, dr.med.
Spec.epidemiologije

CRES: Turion 26,51557 Cres, tel: 572 2.
DELNICE: |. G. Kovactita 1,51307

MALI LOSINJ: D. Skopini¢a4, 5.3
RAB: Palit 1432, 51280 Rab, tel: "72¢2<

KOSTRENA: Glavani 89a, 51221 <357
VISKOVO: Marinici 9, 51216 Viksvo, <&

. IBAN: #R9224020061100369379
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Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

PRIMORSKO-GORANSKE ZUPANIJE COMPANY WITH
ZDRAVSTVENO-EKOLOSKI ODJEL QUALITY SYSTEM
Odsjek za kontrolu voda za pice i voda u prirodi CERTIFIED BY DNV GL
e — Kresimirova 52a, Rijeka =[SO 9001=
NASTAVNI ZAVOD ZA Tel : 051/358-737; Fax: 051/358-753 TEST
JAVNO ZDRAYSTVO
Rijeka, 29.5.2017.
Narugitelj: Ministarstvo zdravlja
Zupanijska sanitarna inspekcija
Riva 10

51000 Rijeka

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU

Zahtjev : Monitoring Ministarstva zdravlja

AnalitiCki broj: 17/2450
Gasparci

Podaci o uzorku: Gasparci kbr. 14

Analiticki broj: 1712451
Sedalce

Podaci o uzorku: Sedalce kbr. 11

Analiticki broj: 1712452
Turke

Podaci o uzorku: Turke kbr. 12

Vrijeme uzimanja uzorka: 24.05.2017.0od 10,30 do 11,00 Vrijeme dostave uzorka : 24.05.2017. u 14,00
Analiza zapoceta: 24.05.2017. u 14,00 Analiza zavrSena: 29.05.2017. u 10,00
Uzorkovanje proveol/la : djelatnik Zavoda

Vrsta uzorka:  Individualna vodoopskrba

Rezultati se odnose iskljugivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnoZzavati bez odobrenja izvr$itelja niti koristiti u reklamne svrhe.
Zakljugak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrucja akreditacie laboratorija. 1/ 3



OB 5.10/1-0/2-200

Terenski podaci :

Slobodni klor mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02
HRN EN ISO 7393-2:2001* o )
Temperatura vode °C 25 15.1 15.2 15.2

SM 22nd Ed.2012:2550 B*

Analiti¢ki podaci:

Odsjek za kontrolu voda za pic¢e i voda u prirodi

Boja 'Pt/Co 20 <5 <5 <5
HRN EN ISO 7887:2012*

Mutnoca NTU 4 0.20 0.32 1.1
HRN EN ISO 7027-1:2016*

Miris bez bez bez bez
SM 22st Ed.,2012:2150 B

Okus bez bez bez bez
SM 22st Ed.2012:2160 B

pH vrijednost pH jedinica 6.5 9.5 7.7 6.6 71
HRN EN ISO 10523:2012*

Temperatura vode pri mjerenju oC 204 18.0 18.0
pHiEV

Vodljivost uS/cm/200C 2500 367 59 65
HRN EN 27888:2008*

UtroSak KMnO4 mg/L 02 5.0 27 <0.25 <0.25
HRN EN ISO 8467:2001*

Amonij mg/L NH4 0.50 <0.004 0.007 0.007
HRN ISO 7150-1:1998*

Kloridi mg/L 250 <0.709 1.52 1.66
HRN ISO 9297:1998;interna metoda

Nitrati mg/L NO3 50 3.13 0.90 2.46 o

SM 22th Ed.2012:4500-NO3

Voditeljica Odsjeka: Mr.sc. Vanda Piskur, dipl.sanit.ing.

&,

Odsjek za mikrobiologiju okoliSa

Koliformne bakterije broj/100 mL 0 38 30 50
HRN EN ISO 9308-1:2014*
Escherichia coli broj/100 mL 0 0 0 0

HRN EN ISO 9308-1:2014*

Rezultati se odnose iskljuéivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvrsitelja niti koristiti u reklamne svrhe.
Zaklju¢ak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrucja akreditacije laboratorija. 2/ 3



OB 5.10/1-0/2-200

Enterokoki broj/100 mL 0 0 0 0
HRN EN ISO 7899-2:2000*

Pseudomonas aeruginosa ~ broj100mL 0 0 0 0
HRN EN ISO 16266:2008*

Broj kolonija na 37°C broj/1 mL 20 4 13 10
HRN EN ISO 6222:2000*

Broj kolonija na 22°C broj/1 mL 100 57 130 141

HRN EN [SO 6222:2000*

Voditeljica Odsjeka: Doc.dr.sc. Darija Vuki¢ Lusi¢, dipl.sanit.ing.

* Akreditirane metode oznacene su zvjezdicom
** Metode u fleksibilnom podrucju akreditacije oznacene sa dvije zvijezdice
*** Maksimalno dozvoljena koncentracija prama zakonskim propisima navedenim u zakljuéku

ZAKLJUCAK:

Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13) uzorci prema ispitivanim parametrima NISU
SUKLADNI Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potros$nju (NN
125/13; 141/13; 128/15) zbog bakterioloSkog oneciS¢enja. /

[
/
Voditeljica Odsjeka za kontrolu voda za pi¢e i

{

voda u priro g‘ /
Mr.sc Vanda Pi8Kur Ej'bl.sanit.ing. Voditelj Zdravstvenog— éjoloskog odjela

Doc. dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing.

Dostaviti :

Kraj izvjestaja o ispitivanju

Rezultati se odnose isklju€ivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvrsitelja niti koristiti u reklamne svrhe.
Zakljucak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrucja akreditacije laboratorija. 3/3



NASTAVNI ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVSTVO

Rijeka, 29.5.2017.

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
PRIMORSKO-GORANSKE ZUPANIJE
ZDRAVSTVENO-EKOLOSKI ODJEL

Odsjek za kontrolu voda za pice i voda u prirodi
Kresimirova 52a, Rijeka
Tel : 051/358-737; Fax: 051/358-753

Narugitelj: Ministarstvo zdravlja
Zupanijska sanitarna inspekcija

Riva 10

51000 Rijeka

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU

Zahtjev : Monitoring Ministarstva zdravlja

Analiticki broj:

17/2453

Gornji Lozac

Podaci o uzorku: Gornji Lozac kbr. 5

Analiticki broj: 1712454
Pozar

Podaci o uzorku: Pozar kbr. 22

Vrijeme uzimanja uzorka: 24.05.2017.od 11,10do 11,45
Analiza zapoceta: 24.05.2017. u 14,00
Uzorkovanje proveo/la : djelatnik Zavoda

Vrsta uzorka:  Individualna vodoopskrba

OB 5.10/1-0/2-200

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
=ISO 9001=

Vrijeme dostave uzorka : 24.05.2017. u 14,00

Analiza zavr$ena:

29.05.2017. u 10,00

Rezultati se odnose iskljucivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvritelja niti koristiti u reklamne svrhe.

1/3



UB 5.10/1-Ur4-£0U

/erenski podaci :

Slobodni klor mg/L 0.5 <0.02 <0.02
HRN EN ISO 7393-2:2901* )
Temperatura vode °C 25 15.1 121

SM 22nd Ed.2012:2550 B*

Analiticki podaci:

Odsjek za kontrolu voda za pi¢e i voda u prirodi

Boja 'Pt/Co 20 <5 <5

HRN EN ISO 7887:2012*

Mutnoca NTU 4 0.56 1.1 e
HRN EN ISO 7027-1:2016*

Miris bez bez bez

SM 22st Ed.,2012:2150 B

Okus bez bez bez

SM 22st Ed.2012:2160 B

pH vrijednost pH jedinica 6.5 9.5 7.6 6.6

HRN EN ISO 10523:2012*

Temperatura vode pri mjerenju oC 18.8 18.1

pHiEV

Vodljivost uS/cm/200C 2500 337 25 o
HRN EN 27888:2008*

Utrosak KMnO4 mg/L 02 5.0 0.38 0.45 T
HRN EN ISO 8467:2001*

Amonij mg/L NH4 050  0.030 0.011

HRN ISO 7150-1:1998*

Kloridi mg/L 250 0.730 <0.709

HRN SO 9297:1998;interna metoda

Nitrati mg/L NO3 50 0.28 3.38

SM 22th Ed.2012:4500-NO3

Voditeljica Odsjeka: Mr.sc. Vanda Piskur, c?)l.sanit.ing.

Odsjek za mikrobiologiju okolisa

Koliformne bakterije broj/100 mL 0 100 130
HRN EN ISO 9308-1:2014* - ) B .
Escherichia coli broj/100 mL 0 0 3 -

HRN EN SO 9308-1:2014*

Rezultati se odnose iskljuéivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvréitelja niti koristiti u reklamne svrhe.
Zakljugak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrugja akreditacije laboratorija. 2/ 3



OB5.a0M-U220

rokoki broj/100 mL 0 0 4
{ EN iSO 7899-2:2000*
seudomonas aeruginosa broji00mL o0 0 0o e
4RN EN ISO 16266:2008*
Brojkolonjana37°C  brojimL 20 2000 4
HRN EN SO 6222:2000*
Broj kolonija na22°C brojimL 100 >2000 212 T

HRN EN ISO 6222:2000*

Voditeljica Odsjeka: Doc.dr.sc. Darija Vuki¢ Lusic, dipl.sanit.ing.
1

*  Akreditirane metode oznadene su zvjezdicom
= Metode u fleksibilnom podrugju akreditacije oznadene sa dvije zvijezdice
= Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljucku

ZAKLJUCAK:
Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potroSnju (NN 56/13) uzorci prema ispitivanim parametrima NISU
SUKLADNI Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potro$nju (NN

125/13; 141/13; 128/15) zbog bakteriolodkog oneciscenja. |

Voditeljica Odsjeka za kontrolu voda za pice i

voda u prirodj
W) /|
Mr.sc Vanda Piskur dipl.sanit.ing. Voditelj Zdravstveno - /é h;g:ékog odjela
VA .
Doc. dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing.
Dostaviti :

Kraj izvjestaja o ispitivanju

ni uzorak i ne smiju se umnoZzavati bez odobrenja izvrsitelja niti koristiti u reklamne svrhe.
3/3

Rezultati se odnose isklju¢ivo na ispitival
Zakljuak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrugja akreditacije laboratorija.



S, Analiticki broj : 17/2455 OB 5.10/1-0/1-200
—

|

NASTAVNI ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVSTVO

Rijeka, 29.5.2017.

Analiticki broj :

Nastavni ZAVOD ZA JAVNQ ZDRAVSTVO 17025 A il COMPANY WITH

PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE QUALITY SYSTEM

ZDRAVSTVENO-EKOLOSKI ODJEL - CERTIFIED BY DNV GL
Odsjek za kontrolu voda za pic¢e i voda u prirodi =[SO 9001=

Kresimirova 52a, Rijeka
Tel : 051/358-739; Fax : 051/358-753

Narugitelj : Ministarstvo zdravlja
Zupanijska sanitarna inspekcija
Riva 10
51000 Rijeka

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU

1712455

Zahtjev : Monitoring Ministarstva zdravlja

Vrijeme uzimanja uzorka : 245.2017. u 11,35 Vrijeme dostave uzorka: 24.5.2017. u 14,00
Analiza zapoceta: 245.2017. u 14,00 Analiza zavr$ena: 29.5.2017. u 10,00
Uzorkovanje proveo/la: Djelatnik Zavoda

Uzorkovanju prisustvovaol/la:

Vrsta uzorka:

Individualna vodoopskrba

Kali¢
Podaci o uzorku: Kali¢ kbr. 4
Terenski podaci :
"7 Parametar _ Oznakametode  Mjernajedinica MDK™*  Rezultat
Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2:2001* mg/L 0.5 < 0.02
Temperatura vode SM 22nd Ed.2012:2550 B* °C 25 12.2

Rezultati se odnose isklju¢ivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez odobrenja izvrsitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
Zaklju€ak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrucja akreditacije laboratorija.

13



aliticki broj : 17/2455

OB 5.10/1-0/1-200

Analiticki podaci:

Odsjek za kontrolu voda za pice i voda u prirodi

Boja HRN EN ISO 7887:2012* 'Pt/Co 20 5
Mutnoca HRN EN ISO 7027-1:2016* NTU 4 1.077 -
Ws - SMZZst Ed.,2012:2150 B bez bez
Okus SM 22st Ed.2012:2160 B bez bez
pH vrijednost HRN EN ISO 10523:2012* pH jedinica 6.5 9.5 6.0
Temperatura vode pri oC 17.7
mjerenju pH i EV
Vodljivost HRN EN 27888:2008* uS/cm/200C 2500 40
Utrosak KMnO4 B HRN EN ISO 8467:2001* mg/L 02 5.0 0.25
Amonij HRN ISO 7150-1:1998* mg/L NH4 0.50 0.010
Kloridi HRN ISO 9297:1998;interna mg/L 250 0.931
metoda
Nitrati SM 22th Ed.2012:4500-NO3 mg/L NO3 50 1.57

Odsjek za mikrobiologiju okoli$a

Voditeljica Odsjeka: Mr.sc. Vanda PiékEr,di{}l.sanit.ing.

Koliformne bakterije HRN EN ISO 9308-1:2014* broj/100 mL 0 390
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014* broj/100 mL 0 0
Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* broj/100 mL 0 0
Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008* broj/100 mL 0 0
Broj kolonija na 37°C HRN EN [SO 6222:2000* broj/1 mL 20 12
Broj kolonija na 22°C HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 100 156

*  Akreditirane metode

ok

ZAKLJUCAK :

Voditeljica Odsjeka: Doc.dr.sc. Darija Vuki¢ Lusi¢,dipl.sanit.ing.

Metode u fleksibilnom podrugu akreditacije oznac¢ene sa dvije zvjezdice
** Maksimalno dozvoliena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljucku

/
'{/v)

Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potro$nju (NN 56/13) uzorak prema ispitivanim parametrima NIJE SUKLADAN
Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrodnju (NN 125/13; 141/13; 128/15)

zbog :

bakteriologkog oneci$éenja i niske pH vrijednosti.

Rezultati se odnose iskljucivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvrSitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
Zakljuéak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podruéja akreditacie laboratorija.

2/ 3



aliticki broj : 17/2455 OB 5.10/1-0/1-200

Voditeljica OdsjEkz za k?ntrolu voda za piée i voda u prirodi

—

Mr.sc. Vanda Piskur, : |p|.§anit.ing. /}
/

ﬁ\oékog odjela :

1l .
Doc.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing.

Voditelj Zdravstveno+

Dostaviti :

Kraj izvjestaja o ispitivanju

Rezultati se odnose isklju€ivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvrsitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
Zaklju€ak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrugja akreditacije laboratorija.

3/ 3



)

Analiticki broj : 17/2534

OB 5.10/1-0/1-200

NASTAVNI ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVSTVO

Rijeka, 1.6.2017.

Analiticki broj :

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE
ZDRAVSTVENO-EKOLOSKI ODJEL
Odsjek za kontrolu voda za pic¢e i voda u prirodi
Kresimirova 52a, Rijeka
Tel : 051/358-739; Fax : 051/358-753

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL

=1S0 9001=

Narugitelj : Ministarstvo zdravlja
Zupanijska sanitarna inspekcija

Riva 10

51000 Rijeka

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU
17/2534

Zahtjev :

Monitoring Ministarstva zdravstva

Vrijeme uzimanja uzorka : 29.5.2017. u 10,10 Vrijeme dostave uzorka: 29.5.2017. u 13,40
1.6.2017. u 10,00

Analiza zapoceta:

29.5.2017. u 14,30 Analiza zavr$ena:

Uzorkovanje proveo/la: Djelatnik Zavoda
Uzorkovanju prisustvovao/la:

Vrsta uzorka: Individualna vodoopskrba
Donji Okrug
Podaci o uzorku: Donji Okrug kbr. 3
Volf Valentin
Terenski podaci :
~ Parametar  Oznakametode  Mjernajedinica MDK*™* __ Rezultat
Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2:2001* mg/L 0.5 < 0.02
Temperatura vode SM 22nd Ed.2012:2550 B* °C 25 14.1

Rezultati se odnose isklju¢ivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvrsitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
Zakljugak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrucja akreditacije laboratorija.
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Analiticki broj : 17/2534

OB 5.10/1-0/1-200

Analiticki podaci:

Odsjek za kontrolu voda za pice i voda u prirodi

Boja HRN EN ISO 7887:2012* 'Pt/Co 20 < 5
mﬁgéiéﬁ - HRN EKHSO 7027-1:2016* NTU 4 0.40
Miris SM 22st Ed.,2012:2150 B bez bez
Okus SM 22st Ed.2012:2160 B bez bez
pH vrijednost HRN EN ISO 10523:2012* ijedlnlcaA 65 o 9.5 6.2
Temperatura vode priw o oC - 20.3
mjerenju pH i EV
Vodljivost B HRN EN 27888:2008* ﬁ‘:S/chZOOC 2500 38
LJYrE)éak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* mg/L 02 570 - 0.38
Amonij HRN ISO 7150-1:1998* mg/L NH4 0.50 < 0.004
Kloridi HRN ISO 9297:1998;interna mg/L 250 1.23 o
metoda
Nitrati SM 22th Ed.2012:4500-NO3 mg/L NO3 50 2.03

Voditeljica Odsjeka: Mr.sc. Vanda Piskur,dipl.sanit.ing.

Odsjek za mikrobiologiju okoli$a

Koliformne bakterije HRN EN ISO 9308-1:2014* broj/100 mL 0 0
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014* broj/100 mL 0 0
Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* broj/100 mL 0 0
Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008* broj/100 mL 0 0

Broj kolonija .na 37°C HRN EN 1SO 6222:2000* broj/1 mL 20 1 -
Broj kolonija na 22°C HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 100 83

Voditeljica Odsjeka: Doc.dr.sc. Darija Vuki¢ Lusi¢,dipl.sanit.ing.

*  Akreditirane metode
**  Metode u fleksibilnom podrugu akreditacije oznacene sa dvije zvjezdice
= Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaklju¢ku

ZAKLJUCAK :

Temeliem Zakona o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13) uzorak prema ispitivanim parametrima NIJE SUKLADAN
Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrodnju (NN 125/13; 141/13; 128/15)
zbog :

nize pH vrijednosti.

Rezultati se odnose iskljuéivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez odobrenja izvrSitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
Zakljuéak izrazen u ovom izvjedtaju je izvan podruéja akreditacije laboratorija.

2/ 3




Analitieki broj :  17/2534 . o /\___OB5.10/1-0/1-200

Voditeljica Ods;ekg za lgfontrolu voda za pice i voda u prirodi /
Mr.sc. Vanda Pls ur, é ipl.sanit.ing. -/

Voditelj Zdravstveno-e’k%oékog odjela :
i/
|

Doc.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing.

Dostaviti :

Kraj izvjestaja o ispitivanju

Rezultati se odnose iskljucivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvrsitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
Zakljucak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrucja akreditacije laboratorija.

3/ 3



‘,\Analitiéki broj : 17/2535 OB 5.10/1-0/1-200

. Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO COMPANY WITH
’ PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE QUALITY SYSTEM
| ‘, ZDRAVSTVENO-EKOLOSKI ODJEL CERTIFIED BY DNV GL
—_— Odsjek za kontrolu voda za pic¢e i voda u prirodi =[SO 9001=
SAVNOZDRAVSTVG. Kresimirova 52a, Rijeka
e Tel : 051/358-739; Fax : 051/358-753
Rijeka, 1.6.2017.
Narugitelj : Ministarstvo zdravlja
Zupanijska sanitarna inspekcija
Riva 10
51000 Rijeka
IZVJESTAJ O ISPITIVANJU
Analiticki broj : 17/2535
, Zahtjev: Monitoring Ministarstva zdravstva
Vrijeme uzimanja uzorka : 29.5.2017. u 10,20 Vrijeme dostave uzorka: 29.5.2017. u 13,40
Analiza zapoceta: 29.5.2017. u 14,30 Analiza zavr$ena: 1.6.2017. u 10,00
Uzorkovanje proveo/la: Djelatnik Zavoda
Uzorkovanju prisustvovao/la: -
Vrsta uzorka: Individualna vodoopskrba
Razlozni Okrug
Podaci o uzorku: Razlozni Okrug kbr. 2
Stimac Zeljko
) Terenski podaci :
Parametar Oznakametode Mjernajedinica  MDK™  Rezultat
Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2:2001* mg/L 0.5 < 0.02
Temperatura vode SM 22nd Ed.2012:2550 B* °C 25 16.3

Rezultati se odnose isklju¢ivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvrsitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
Zaklju¢ak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrucja akreditacije laboratorija.
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ticki broj:  17/2535 B OB 5.10/1-0/1-200

Analiticki podaci:

Odsjek za kontrolu voda za pice i voda u prirodi

g Oznakametode
Boja HRN EN ISO 7887:2012* 'Pt/Co 20 < 5
Mutno;a - ﬂmi.-;RN EN ISO 7027-1:2016* NTU ) ) 4 » 0.33 “
R/!Tris éM éZSt E&.,2012:2150 B D - M'berz - bez
Okus SM 22st Ed.2012:2160 B bez bez )
;H vrijednost HRN EN ISO 10523:2012* pH jedinica 6.5 ‘A9~.5 6.2
Temperaturavode pri oC | 208
mjerenju pH i EV
{/_E)c]jivost HRN EN 27888:2008* uS/cm/200C N 2500 37
Utroéark anO4 B HEI\]EN 1ISO 8467:2001* . mg/L 02 7 H 5.0-7 < 025
Amonij HRN IéO 7150-1:1998* ‘ mg/L NH4 k 0.50 Co< 0.00; )
' Kioridi HRN ISO 9297:1998;interna mg/L 250 1.03 -
metoda
Nitrati SM 22ﬂ; Ed.2012:4500-NO3 mg/L NO3 50 o 2.06““- .

Voditeljica Odsjeka: Mr.sc. Vanda Piékur,di?j.sanit.ing.
2,
Odsjek za mikrobiologiju okolisa

Omakametode  Mjerna jedinica
Koliformne bakterije HRN EN ISO 9308-1:2014* broj/100 mL
Escherichia coli HRN ENISO 9308-1:2014* broj/100 mL
éﬁi&bkoki o A HRN EN ISO 7899-2:2000* broj}100 mL
Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008* broj/100 mL
Broj kolonija na 37°C HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 20 1
éroj kolonija na 22°C HRN EN 1SO 6222:2000* broj/1 mLN W 10‘0’“ 7 41 "

Voditeljica Odsjeka: Doc.dr.sc. Darija Vuki¢ Lusi¢,dipl.sanit.ing.

V4

*  Akreditirane metode
**  Metode u fleksibilnom podrugju akreditacije oznagene sa dvije zvjezdice
= Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljucku

ZAKLJUCAK :

Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13) uzorak prema ispitivanim parametrima NIJE SUKLADAN
Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrosnju (NN 125/13; 141/13; 128/15)
zbog :

nize pH vrijednosti i bakterioloskog oneciscenja.

Rezultati se odnose isklju¢ivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvrSitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
Zakljugak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrugja akreditacije laboratorija.

2/ 3



_alitigki broj :  17/2535 L OB 5.10/1-0/1-200

Voditeljica Odsjeka za kqntrolu voda za pi¢e i voda u prirodi
Mr.sc. Vanda Pié\%ﬁ‘r‘%’fp?.sanit.ing.

Voditelj Zdravstveno;.élg?loékog odjela :
\ /i

Doc.dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.sanit.ing.

Dostaviti :

Kraj izvjestaja o ispitivanju

Rezultati se odnose iskljuéivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvrsitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
Zakljucak izrazen u ovom izvjeStaju je izvan podrucja akreditacije laboratorija.

3/3



NS Al broj

17/2536

OB 5.10/1-0/1-200

oy Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO COMPANY WITH
; “ ‘ PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE QUALITY SYSTEM
I E§§§E== ZDRAVSTVENO-EKOLOSKI ODJEL CERTIFIED BY DNV GL
= e Odsjek za kontrolu voda za piée i voda u prirodi =ISO 9001=

NASTAVNI ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVSTVO

KresSimirova 52a, Rijeka
Tel : 051/358-739; Fax : 051/358-753

Rijeka, 1.6.2017.

Narugitelj :

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU

Analiticki broj : 1712536

] Zahtjev : Monitoring Ministarstva zdravstva

Ministarstvo zdravlja
Zupanijska sanitarna inspekcija
Riva 10

51000 Rijeka

Vrijeme uzimanja uzorka : 20.5.2017. u 10,45 Vrijeme dostave uzorka: 29.5.2017. u 13,40
Analiza zapoceta: 29.5.2017. u 14,30 Analiza zavrsena: 1.6.2017. u 10,00
Uzorkovanje proveo/la: Djelatnik Zavoda
Uzorkovanju prisustvovao/la:
Vrsta uzorka: Individualna vodoopskrba
. Gornja Krasi¢evica

Podaci o uzorku: Gornja Krasic¢evica kbr. 2
Terenski podaci :

"7 Parametar Omakametode  Mjemnajedinica  MDK™ Rezultat |
Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2:2001* mg/L 0.5 < 0.02
Temperatura vode SM 22nd Ed.2012:2550 B* °C 25 14.9

Rezultati se odnose iskljudivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvrSitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.

Zakljucak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrucja akreditacije laboratorija.
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Analiticki broj : 17/2536

OB 5.10/1-0/1-200

Analiticki podaci:

Odsjek za kontrolu voda za piée i voda u prirodi

_ Mjerna jedinic

Boja HRN EN ISO 7887:2012* 'Pt/Co 20 < 5
i\/lutr;oca HRN EN ISO 7027-1:2016* NTU 4 747;10 -
Miris SM 22st Ed.,2012:2150 B bez bez
Okus SM 22st Ed.2012:2160 B bez bez
pH vrijednost V HRN EN ISO 10523:2012* pH jedinica 6.5 9.5 B _87;‘_—”_
Temperatura vode“;;i ‘ oC 20.4
mjerenju pH i EV
Vodljivost HRN EN 27888:2008* uS/cm/200C 2500 255
Utrosak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* - mg/LO~2 ‘ 5.0 0.45
Amonij HRN ISO 7150-1:1998* mg/L NH4 0.50 < 0.004
Kloridi HRN 1SO 9297:1998;interna mg/L 250 1.31

metoda
Nitrati SM 22th Ed.2012:4500-NO3 mg/L NO3 50 0.65

Odsjek za mikrobiologiju okolisa

Voditeljica Odsjeka: Mr.sc.

Vanda Piélgur,di(s)l.sanit.ing.

Koliformne bakterije HRN EN SO 9308-1:2014* broj/100 mL 0 39
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014* broj/100 mL 0 2
Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* broj/100 mL 0 4
Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008* broj/100 mL 0 0
Broj kolonija na 37°C HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 20 49
Broj kolonija na 22°C HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 100 310

*

Akreditirane metode

Voditeljica Odsjeka: Doc.dr.sc. Darija Vuki¢ Lusi¢,dipl.sanit.ing.

**  Metode u fleksibilnom podrudu akreditacije oznacene sa dvije zvjezdice

*** Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljuku

ZAKLJUCAK :

foy

Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potro$nju (NN 56/13) uzorak prema ispitivanim parametrima NIJE SUKLADAN
Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrosSnju (NN 125/13; 141/13; 128/15)
zbog bakteriolo§kog onecisc¢enja.

Rezultati se odnose iskljuivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez odobrenja izvrSitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
Zakljuéak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrucja akreditacije laboratorija.

2/3



< Analitiki broj:  17/2536 " )_OB 5.10/1-0/1-200
Voditeljica Odsjﬁk@ za Ig?ntrolu voda za pi¢e i voda u prirodi ,//

Mr.sc. Vanda Piskur,dipl.sanit.ing.

y /

Voditelj Zdravstveno-eﬁolq;kog odjela :
'; //[ {:’/v! .
Doc.dr.sc. Aleksandar'Bulog, dipl.sanit.ing.

Dostaviti :

[

Kraj izvjestaja o ispitivanju

Rezultati se odnose iskljugivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez odobrenja izvrsitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
Zakljucak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrucja akreditacije laboratorija.

3/ 3



S~maliticki broj:  17/2537 o OB 5.10/1-0/1-200

o= Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO COMPANY WITH
v - PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE QUALITY SYSTEM
ZDRAVSTVENO-EKOLOSKI ODJEL CERTIFIED BY DNV GL
—_— Odsjek za kontrolu voda za pice i voda u prirodi =[SO 9001=
SAVNO ZDRAVSTVO' Kresimirova 52a, Rijeka
o Tel : 051/358-739; Fax : 051/358-753
Rijeka, 1.6.2017.
Narugitelj : Ministarstvo zdravlja
Zupanijska sanitarna inspekcija
Riva 10
51000 Rijeka
IZVJESTAJ O ISPITIVANJU
Analiti¢ki broj : 17/2537
y Zahtjev : Monitoring Ministarstva zdravstva
Vrijeme uzimanja uzorka : 29.5.2017. u 11,15 Vrijeme dostave uzorka: 29.5.2017. u 13,40
Analiza zapocCeta: 29.5.2017. u 14,30 Analiza zavrSena: 1.6.2017. u 10,00
Uzorkovanje proveo/la: Djelatnik Zavoda
Uzorkovanju prisustvovao/la:
Vrsta uzorka: Individualna vodoopskrba
Razloge
Podaci o uzorku: Razloge, javni izljev
Terenski podaci :
Parametar  Oznakametode  Mjernajedinica @ MDK™  Rezultat
Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2:2001* mg/L 0.5 < 0.02
Temperatura vode SM 22nd Ed.2012:2550 B* °C 25 11.9

Rezultati se odnose iskljucivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnoZzavati bez odobrenja izvrsitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
Zaklju¢ak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrucja akreditacije laboratorija.
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i broj : 17/2537 OB 5.10/1-0/1-200

aliticki podaci:

Jdsjek za kontrolu voda za pice i voda u prirodi

_ Parametar
Boja HRN EN ISO 7887:2012* 'Pt/Co 20 < 5
Mutnoéa - HRN EN ISO 7027-1:2016* NTU 4 o 0.42
Miris SM 22st Ed.,2012:2150 B bez bez
Okus SM 22st Ed.2012:2160 B bez bez
oH vrijednost HRN EN ISO 10523:2012*  pHjedinica 65 95 65
;i:emperatura vE)dé 7pri oC 19.3
mjerenju pH i EV
i}odljivost . HRN EN 27888_:2008* uS/cm/200C 2500 33“
Utro$ak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* mg/L 02 5.0 < 025 o
Amonij HRN ISO 7150-1:1998* mg/L NH4 0.50 < 0.004
Kloridi HRN IS0 9297:1998;interna mg/L 250 1.69
metoda
Nitrati SM 22th Ed.2012:4500-NO3 mg/L NO3 50 1.49

Voditeljica Odsjeka: Mr.sc. Vanda %i(ﬁzrji?l.sanit.ing.

Odsjek za mikrobiologiju okoli§a

Koliformne bakterije HRN EN ISO 9308-1:2014* broj/100 mL 0 0
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014* broj/100 mL 0 0
Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* broj/100 mL 0 3
Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008* broj/100 mL 0 0
Broj kolonija na 37°C HRN EN 1SO 6222:2000* broj/1 mL V 20 2
Broj kolonija na 22°C HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 100 29

Voditeljica Odsjeka: Doc.dr.sc. Darija Vuki¢ Lusi¢,dipl.sanit.ing.

*  Akreditirane metode
*  Metode u fleksibilnom podrugu akreditacije oznacene sa dvije zvjezdice
=+ Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljuku

ZAKLJUCAK :

Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrognju (NN 56/13) uzorak prema ispitivanim parametrima NIJE SUKLADAN
Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potro$nju (NN 125/13; 141/13; 128/15)
zbog bakterioloskog onetiséenja.

Rezultati se odnose iskljuéivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnoZzavati bez odobrenja izvrSitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
Zakljuéak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrucja akreditacije laboratorija.

2/ 3



i broj : 17/2537

1 OB 5.10/1-0/1-200

Aditeljica Odsjjka za ;gpntrolu voda za pice i voda u prirodi

Mr.sc. Vanda Pis ‘, 7 Ii.sanit.ing.

Dostaviti :

o —

Kraj izvjestaja o ispitivanju

//

&

Voditelj Zdravstvenoéelﬁloékog odjela :
(U (/]
(WA 4

Doc.dr.sc. Aleksandar Buiog, dipl.sanit.ing.

Rezultati se odnose isklju€ivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez odobrenja izvrsitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
Zakljucak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrucja akreditacije laboratorija.

3/3



17/2538

' Nnalitiéki broj :

OB 5.10/1-0/1-200

PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE
ZDRAVSTVENO-EKOLOSKI ODJEL

e
jl
S—

NASTAVNI ZAVOD ZA

JAVNO ZDRAVSTVO Kresimirova 52a, Rijeka

Tel : 051/358-739; Fax : 051/358-753

Rijeka, 1.6.2017.

Narugitelj :

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU

Analiticki broj : 17/2538

y Zahtjev : Monitoring Ministarstva zdravstva

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Odsjek za kontrolu voda za pi¢e i voda u prirodi

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL

=ISO 9001=

Ministarstvo zdravlja
Zupanijska sanitarna inspekcija
Riva 10

51000 Rijeka

Vrijeme uzimanja uzorka : 29.56.2017. u 11,45 Vrijeme dostave uzorka: 29.5.2017. u 13,40
Analiza zapoceta: 29.5.2017. u 14,30 Analiza zavr$ena: 1.6.2017. u 10,00
Uzorkovanje proveo/la: Djelatnik Zavoda
Uzorkovanju prisustvovao/la:
Vrsta uzorka: Individualna vodoopskrba

Hrvatsko
Podaci o uzorku: Hrvatsko, javni izljev
Terenski podaci :
 Parametar  Omakametode  Mjemajedinica  MDK™*  Rezuftat |
Slobodni klor HRN EN [SO 7393-2:2001* mg/L 0.5 < 0.02
Temperatura vode SM 22nd Ed.2012:2550 B* °C 25 11.2

Rezultati se odnose isklju¢ivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez odobrenja izvrsitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.

Zakljuéak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrucja akreditacije laboratorija.

1/ 3



diticki broj : 17/2538 OB 5.10/1-0/1-200

Analiticki podaci:

Odsjek za kontrolu voda za piée i voda u prirodi

Boja HRN EN ISO 7887:2012* 'Pt/Co 20 < 5
Mutno(:‘é;m 7 7 HRN EN |§O70é%—1 :2016* NTU 4 0.20 o
Miris SM 22st Ed.,2012:2150 B bez bez
Okus SM 22st Ed.2012:2160 B 7 bez bez
pH vrijednost HRN EN ISO 10523:2012* a ggjiedinica 6.5 9.5 7.0 :
Temperatura vode pri S oC 19.6 B
mjerenju pH i EV
Vodljivost HRN EN 27888:2008* o uS)Z:m/ZOoC 2500 70
Utrosak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* mg/L 02 5.0 < 025
Amonij HRN ISO 7150-1:1998* mg/L NH4 0.50 { < 0.004
Kioridi HRN ISO 9297:1998;interna mg/L 250 1.57
metoda
Nitrati SM 22th Ed.2012:4500-NO3 mg/L NO3 50 ‘ 1.95

T

Voditeljica Odsjeka: Mr.sc. Vanda E)iékur,di‘ .sanit.ing.

i Kﬁ \l
SUutr f-

Odsjek za mikrobiologiju okoliSa

Koliformne bakterije HRN EN ISO 9308-1:2014* broj/100 mL 0 0
Escherichia coli HRN EN 1SO 9308-1:2014*  broj/100 mL 0 0
Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* broj/100 mL 0 5 0
Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008* broj/100 mL 0 0
Broj kolonija na 37°C HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 20 1 B
Broj kolonjana22°C ~ HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 100 1

Voditeljica Odsjeka: Doc.dr.sc. Darija Vuki¢ Lusi¢,dipl.sanit.ing.

*  Akreditirane metode
= Metode u fleksibilnom podrugu akreditacije oznacene sa dvije zvjezdice
=* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljucku

ZAKLJUCAK :

Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13) uzorak je prema ispitivanim parametrima SUKLADAN
Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potro3nju (NN 125/13; 141/1 3;128/15).

Rezultati se odnose iskljuéivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvrsitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
Zakljuéak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrugja akreditacije laboratorija.

2/ 3



Aiticki broj : 17/2538

OB 5.10/1-0/1-200

Voditeljica Odg;fka za !Tontrolu voda za pice i voda u prirodi
Mr.sc. Vanda Isils" iUr,éiél.sanit.ing.

Dostaviti :

Kraj izvjestaja o ispitivanju

Voditelj Zdravstveno-e/gol $kog odjela :

i

\
Doc.dr.sc. Aleksandar B

I

1.
ulog, dipl.sanit.ing.

Rezultati se odnose iskljuéivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvrsitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
Zakljuéak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrugja akreditacije laboratorija.

3/3



Analitiki broj : 17/4036 OB 5.10/1-0/1-200

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO COMPANY WITH
PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE QUALITY SYSTEM
ZDRAVSTVENO-EKOLOSKI ODJEL CERTIFIED BY DNV GL
—_— Odsjek za kontrolu voda za pi¢e i voda u prirodi =ISO 9001=
SAVNO ZDRAVSTVO' Kresimirova 52a, Rijeka
. Tel : 051/358-739; Fax : 051/358-753
Rijeka, 28.7.2017.
Narugitelj : Ministarstvo zdravstva
Zupanijska sanitarna inspekcija
Riva 10
51000 Rijeka
IZVJESTAJ O ISPITIVANJU
Analiticki broj : 1714036
Zahtjev : Monitoring Ministarstva zdravstva
Vrijeme uzimanja uzorka : 25.7.2017. u 10,20 Vrijeme dostave uzorka: 25.7.2017. u 14,00
Analiza zapoceta: 25.7.2017. u 14,00 Analiza zavr$ena: 28.7.2017. u 10,00
Uzorkovanje proveo/la: Djelatnik Zavoda
Uzorkovanju prisustvovao/la:
Vrsta uzorka: Individualna vodoopskrba
Doniji LoZac (Brodski)
Podaci o uzorku: Kbr. 2
Terenski podaci :
 Parametar  Oznakametode  Mjerna jedinica MDK*** _ Rezultat
Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2:2001* mg/L 0.5 < 0.02
Temperatura vode SM 22nd Ed.2012:2550 B* °C 25 16.1

Rezultati se odnose iskljuéivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvrSitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
Zakljugak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrucja akreditacije laboratorija.
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Analiticki broj : 17/4036

OB 5.10/1-0/1-200

Analiticki podaci:

Odsjek za kontrolu voda za piée i voda u prirodi

_ Mjernajedinica

Boja HRN EN ISO 7887:2012* 'Pt/Co 20 5
Mutnocéa HRN EN ISO 7027-1:2016* NTU 4 41 )
erlsA SM22$t éd.,2012:2150 B bez bez o
Okus SM 22st Ed.2012:2160 B bez bez
pH vrijednost HRN EN ISO 10523:2012* pH jedinica 6.5 9.5 8.3
Temperatura vode pri oC 22.8
mijerenju pH i EV
Vodijivost HRN EN 27888:2008* uS/cm/200C 2500 331
Utrosak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* mg/L 02 5.0 1.9
Amonij HRN ISO 7150-1:1998* mg/L NH4 0.50 0.012
Kloridi HRN ISO 9297:1998;interna mg/L 250 4.18
metoda
Nitrati SM 22th Ed.2012:4500-NO3 mg/L NO3 50 3.12

Odsjek za mikrobiologiju okoli§a

/

fir

{

[Voditeljica Odsjeka: Mr.sc. Vanda Piskur,dipl.sanit.ing.
Val

. Omaametode  Mjernajedinica  MDK™*  Rezult
Koliformne bakterije HRN EN SO 9308-1:2014* broj/100 mL 0 105
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014* broj/100 mL 0 35
Enterokoki - HRN EN ISO 7899-2:2000* b;ojl1 00 mL ‘ 0 v 250
Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008* broj/100 mL 0 0
Broj kolonija na 37°C HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 20 40
Broj kolonija na 22°C HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 100 400

*  Akreditirane metode

** Metode u fleksibilnom podrugju akreditacije oznagene sa dvije zvjezdice

*** Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljuéku

ZAKLJUCAK :

an

e

* Voditeljica Odsjeka: Doc.dr.sc. Darija Vuki¢ Lusi¢,dipl.sanit.ing.

Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potro$nju (NN 56/13) uzorak prema ispitivanim parametrima NIJE SUKLADAN
Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrosnju (NN 125/13; 141/13; 128/15)

zbog :

poviSene mutnoce vode i bakteriolo§kog oneciséenja.

Rezultati se odnose iskljucivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvrsitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
Zakljucak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrucja akreditacije laboratorija.

2/ 3



Analiticki broj : 17/4036 OB 5.10/1-0/1-200

Voditeljica Odsjeka za kontrolu voda za pi¢e i voda u prirodi
4 Mr.sc. Va/r%da Piskur,dipl.sanit.ing.

N { n«”i(
i Voditelj Zdravstveno-e

68k djela :

Doc.dr.sc. Aleksandaf Bulog, dipl.sanit.ing.

Dostaviti :

Mjesni odbor BROD NA KUPI
gosp. Klobu¢ar Davorin
BROD NA KUPI

Kraj izvjestaja o ispitivanju

Rezultati se odnose isklju¢ivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvrsitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
ZakljuCak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrucja akreditacije laboratorija.

3/ 3



\ Analiticki broj : 17/4037 OB 5.10/1-0/1-200

. Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO COMPANY WITH
} PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE QUALITY SYSTEM
% ZDRAVSTVENO-EKOLOSKI ODJEL CERTIFIED BY DNV GL
—_— Odsjek za kontrolu voda za pic¢e i voda u prirodi =ISO 9001=
SAVNO ZDRAVSTVO. Kresimirova 52a, Rijeka
T Tel : 051/358-739; Fax : 051/358-753
Rijeka, 28.7.2017.
Narugitelj : Ministarstvo zdravstva
Zupanijska sanitarna inspekcija
Riva 10
51000 Rijeka
IZVJESTAJ O ISPITIVANJU
Analiticki broj : 1714037
Zahtjev : Monitoring Ministarstva zdravstva
Vrijeme uzimanja uzorka : 25.7.2017. u 10,40 Vrijeme dostave uzorka: 25.7.2017. u 14,00
Analiza zapoceta: 25.7.2017. u 14,00 Analiza zavrSena: 28.7.2017. u 10,00
Uzorkovanje proveo/la: Djelatnik Zavoda
Uzorkovanju prisustvovao/la:
Vrsta uzorka: Individualna vodoopskrba
ISevnica
Podaci o uzorku: Kbr. 7
Terenski podaci :
; Paraxﬁ;far ; Oznaka metode _Mijerna jedinica  MDK*** ~ Rezultat
Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2:2001* mg/L 0.5 < 0.02
Temperatura vode SM 22nd Ed.2012:2550 B* °C 25 171

Rezultati se odnose iskljugivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez odobrenja izvrSitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.

Zakljudak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrucja akreditacije laboratorija.
’ 173



Analiticki broj - 17/4037 o OB 5.10/1-0/1-200

Analiticki podaci:

Odsjek za kontrolu voda za pi¢e i voda u prirodi

_ Parametar  Omakametode  Mjernajedinica  MDK*™*  Rezultat
Boja HRN EN ISO 7887:2012* 'Pt/Co 20 < 5
Mutnoc¢a B HRN EN ISO 7027-1:2016* NTU 4 0.55
Miris o SM 22st Ed.,2012:2150 B bez bez
Okus SM 22st Ed.2012:2160 B bez bez
pH vrijednost HRN EN ISO 10523:2012* pH jedinica 6.5 9.5 75
Temperatura vode pri oC 228
mjerenju pH i EV
Vodljivost HRN EN 27888:2008* uS/cm/200C 2500 562
UtroSak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* mg/L 02 5.0 0.62
Amonij HRN ISO 7150-1:1998* mg/L NH4 0.50 <  0.004
Kloridi HRN ISO 9297:1998;interna mg/L 250 1.94

metoda
Nitrati SM 22th Ed.2012:4500-NO3 mg/L NO3 50 1.98

4 Voditeljica Odsjeka: Mr.sq. Vanda Piskur,dipl.sanit.ing.

e I

Odsjek za mikrobiologiju okolisa

k Parametar 1 Oznakametode . Mjemajedinica DK*** Rezultat
Koliformne bakterije HRN EN ISO 9308-1:2014* broj/100 mL 0 0
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014* broj/100 mL 0 0
Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* broj/100 mL 7 0 0 7 7
Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008* broj/100 mL 0 0
Broj kolonija na 37°C HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 20 2
Broj kolonija na 22°C HRN EN I1SO 6222:2000* broj/1 mL 100 2

/Voditeljica Odsjeka: Doc.dr.sc. Darija Vuki¢ Lusi¢,dipl.sanit.ing.
A~ o

CAle

*

Akreditirane metode
** Metode u fleksibilnom podrugu akreditacije oznacene sa dvije zvjezdice
*** Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaklju¢ku

ZAKLJUGAK :

Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potro$nju (NN 56/13) uzorak je prema ispitivanim parametrima SUKLADAN
Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potro$nju (NN 125/13; 141/13;128/15).

Rezultati se odnose isklju¢ivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez odobrenja izvrsitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
Zakljucak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrucja akreditacije laboratorija.

2/ 3



Analiticki broj : 17/4037 B OB 5.10/1-0/1-200

Voditeljica Odsjeka za kontrolu voda za pic¢e i voda u prirodi

“Mr.sc. Vanq\a Piskur,dipl.sanit.ing.

R
Lw v

Voditelj Zdravstveno-ekoloskog odjela :

Doc.dr.sc. Aleksanddr Bul ipl.sanit.ing.

Dostaviti :

Mjesni odbor BROD NA KUPI
gosp. Klobuéar Davorin
BROD NA KUPI

Kraj izvjestaja o ispitivanju

Rezultati se odnose iskljucivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez odobrenja izvritelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
ZakljuCak izrazen u ovom izvjedtaju je izvan podrugja akreditacije laboratorija.

3/ 3



[T VN RV P PRVIV]

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

PRIMORSKO-GORANSKE ZUPANIJE COMPANY WITH
ZDRAVSTVENO-EKOLOSKI ODJEL QUALITY SYSTEM
Odsjek za kontrolu voda za piée i voda u prirodi CERTIFIED BY DNV GL
e ———— KreSimirova 52a, Rijeka =ISO 9001=
NASTAVNI ZAVOD ZA Tel : 051/358-737; Fax: 051/358-753
JAVNO ZDRAVSTVO
Rijeka, 28.7.2017.
Narugcitelj: Ministarstvo zdravstva
Zupanijska sanitarna inspekcija
Riva 10
51000 Rijeka

1ZVJESTAJ O ISPITIVANJU

Zahtjev : Monitoring Ministarstva zdravstva

Analiticki broj: 1714038
Radocaj

Podaci o uzorku: Kbr. 26 Glad

Analiti¢ki broj: 1714039
Zamost Brodski

Podaci o uzorku:

Analiticki broj: 1714040
Golik

Podaci o uzorku:

Analiticki broj:  17/4041
Cedanj+ Kupa

Podaci o uzorku: kbr. 6 Malnar

Vrijleme uzimanja uzorka: 25.07.2017.0od 10,55do 11,35  Vrijeme dostave uzorka : 25.07.2017. u 14,00

Analiza zapoceta: 25.07.2017. u 14,00 Analiza zavr§ena: 28.07.2017. u 10,00
Uzorkovanje proveo/la : djelatnik Zavoda

Vrsta uzorka:  Individualna vodoopskrba

Rezultati se odnose iskljugivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez odobrenja izvrsiteja niti koristiti u reklamne svrhe.
Zakljugak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podruéja akreditacije laboratorija. 1/ 3



AV E RN AV VP AVIV)

Terenski podaci :

Slobodni klor mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
HRN EN ISO 7393-2:2001*
Temperatura vode °C 25 21.5 13.9 22.2 16.2

SM 22nd Ed.2012:2550 B*

Analiticki podaci:

Odsjek za kontrolu voda za pice i voda u prirodi

Boja 'Pt/Co 20 <5 <5 <5 <5
HRN EN ISO 7887:2012*

Mutnoca NTU 4 0.57 0.53 0.22 0.36
HRN EN ISO 7027-1:2016*

Miris bez bez bez bez bez
SM 22st Ed.,2012:2150 B

Okus bez bez bez bez bez
SM 22st Ed.2012:2160 B

pH vrijednost pH jedinica 6.5 9.5 6.7 6.7 7.1 7.4
HRN EN ISO 10523:2012*

Temperatura vode pri mjerenju oC 227 22.9 230 231
pHiEV

Vodljivost uS/cm/200C 2500 62 31 32 548
HRN EN 27888:2008*

UtroSak KMnO4 mg/L 02 5.0 0.32 <0.25 0.40 0.35
HRN EN ISO 8467:2001*

Amonij mg/L NH4 0.50 0.005 0.004 < 0.004 <0.004
HRN ISO 7150-1:1998*

Kloridi mg/L 250 1.06 1.74 1.58 3.84
HRN ISO 9297:1998;interna metoda

Nitrati mg/L NO3 50 0.33 0.36 0.37 7.25

SM 22th Ed.2012:4500-NO3

{Voditeljica Odsjeka: Mr.sc. Vanda Pigkur, dipl.sanit.ing.
[

Odsjek za mikrobiologiju okoli$a

Koliformne bakterije broj/100 mL 0 97 29 39 30
HRN EN ISO 9308-1:2014*
Escherichia coli broj/100 mL 0 42 1 0 0

HRN EN ISO 9308-1:2014*

Rezultati se odnose isklju€ivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvr$itelja niti koristiti u reklamne svrhe.
Zaklju¢ak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrudja akreditacije laboratorija. 2/ 3



(R RV VP SV IV]

Enterokoki broj/100 mL 0 13 16 3 0

HRN EN ISO 7899-2:2000*

Pseudomonas aeruginosa broj/100 mL 0 0 0 0 0

HRN EN ISO 16266:2008*

Broj kolonija na 37°C broj/1 mL 20 76 6 1 3

HRN EN SO 6222:2000*

Broj kolonija na 22°C broj/1 mL 100 18 60 64 7

HRN EN ISO 6222:2000*

i/ Voditeljica Odsjeka: Doc.dr.sc. Darija Vuki¢ Lusi¢, dipl.sanit.ing.
€ Val ;:‘ /oy

Al *

* Akreditirane metode oznacene su zvjezdicom
** Metode u fleksibilnom podrucju akreditacije oznacene sa dvije zvijezdice
*** Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaklju¢ku

ZAKLJUCAK:

Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potro$nju (NN 56/13) uzorci prema ispitivanim parametrima NISU
SUKLADNI Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potro$nju (NN
125/13; 141/13; 128/15) zbog bakterioloSkog oneciséenja.

Voditeljica Odsjeka za kontrolu voda za pice i
voda u prirod'&‘

AL Wi
! Mr.sc Vanda Piéku%ipl.sanit.ing. Voditelj Zdravstveno - ekgloskog odjela

Doc. dr.sc. Aleksandar

¢

Dostaviti : Mijesni odbor BROD NA KUPI
gosp. Klobué¢ar Davorin
BROD NA KUPI

Kraj izvjestaja o ispitivanju

Rezultati se odnose iskljugivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvr$itelja niti koristiti u reklamne svrhe.

Zakljudak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrucja akreditacije laboratorija.

3/3
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\ Analiticki broj : 17/4042 OB 5.10/1-0/1-200

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO COMPANY WITH
PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE QUALITY SYSTEM
ZDRAVSTVENO-EKOLOSKI ODJEL CERTIFIED BY DNV GL
Odsjek za kontrolu voda za piée i voda u prirodi =[SO 9001=
SAVNO ZDRAVSTVO. Kresimirova 52a, Rijeka i
e Tel : 051/358-739; Fax : 051/358-753 )
Rijeka, 28.7.2017.
Narugitelj : Ministarstvo zdravstva
Zupanijska sanitarna inspekcija
Riva 10
51000 Rijeka
1IZVJESTAJ O ISPITIVANJU
Analiticki broj : 1714042
) Zahtjev : Monitoring Ministarstva zdravstva
Vrijeme uzimanja uzorka : 25.7.2017. u 11,50 Vrijeme dostave uzorka: 25.7.2017. u 14,00
Analiza zapoceta: 25.7.2017. u 14,00 Analiza zavrSena: 28.7.2017. u 10,00
Uzorkovanje proveo/la: Djelatnik Zavoda
Uzorkovanju prisustvovao/la:
Vrsta uzorka: Individualna vodoopskrba
Belo
Podaci o uzorku: kbr. 9 Beljan
Terenski podaci :
) -
~ Parametar | Omskaietode . Mjemajedinea | MDRU: . Reaulat
Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2:2001* mg/L 0.5 < 0.02
Temperatura vode SM 22nd Ed.2012:2550 B* °C 25 19.1

Rezultati se odnose iskljugivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvrSitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.

Zakljuéak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrucja akreditacije laboratorija.
13




Analiticki broj : 17/4042 OB 5.10/1-0/1-200

Analiticki podaci:

Odsjek za kontrolu voda za piée i voda u prirodi

Boja HRN EN ISO 7887:2012* 'Pt/Co 20 < 5
Mutnoca HRN EN [SO 7027-1:2016* NTU o 4 1.0
Miris ‘ SM 22st Ed.,2012:2150 B bez bez
Okus SM 22st Ed.2012:2160 B bez bez
pH vrijednost HRN EN ISO 10523:2012* pH jedinica 6.5 9.5 6.3
Temperatura vode pri oC R 229
mjerenju pH i EV
Vodljivost HRN EN 27888:2008* uS/cm/200C 2500 27
Utrosak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* mg/L 02 5.0 < 025
Amonij HRN ISO 7150-1:1998* mg/L NH4 0.50 < 0.004
Kloridi HRN ISO 9297:1998;interna mg/L 250 1.56
metoda
Nitrati SM 22th Ed.2012:4500-NO3 mg/L NO3 50 0.44

|Voditeljica Odsjeka: Mr./\sc. Vanda Piskur,dipl.sanit.ing.

e

Odsjek za mikrobiologiju okoliSa

~ Mjerna jedinica

Koliformne bakterije HRN EN ISO 9308-1:2014* broj/100 mL 0 0
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014* broj/100 mL 0 0
Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* broj/100 mL 0 0
Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008* broj/100 mL 0 0
Broj kolonija na 37°C HRN EN [SO 6222:2000* broj/1 mL 20 0
Broj kolonija na 22°C HRN EN 1SO 6222:2000* broj/1 mL 100 59

¢ Voditeljica Odsjeka: Doc.dr.sc.tDarija Vuki¢ Lusi¢,dipl.sanit.ing.

~ d 4
Lu\ ﬁpﬁ“’

*  Akreditirane metode
= Metode u fleksibilnom podrugu akreditacije oznacene sa dvije zvjezdice
=+ Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljucku

ZAKLJUCAK :

Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13) uzorak prema ispitivanim parametrima NIJE SUKLADAN
Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrosnju (NN 125/13; 141/13; 128/15)
zbog :

niske pH vrijednosti.

Rezultati se odnose iskljuéivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvrsitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
Zakljucak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrucja akreditacije laboratorija.

2/ 3
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Analiticki broj : 17/4042 OB 5.10/1-0/1-200

Voditeljica Odsjeka za kontrolu voda za piée i voda u prirodi

¥ Mr.sc. Vanda Piskur,dipl.sanit.ing.
e
/ i ,l‘
W

Voditelj Zdravstveno-eketoskog odjela :

Doc.dr.sc. Aleksandar, iphsanit.ing.

Dostaviti :

Mjesni odbor BROD NA KUPI
gosp. Klobu¢ar Davorin
BROD NA KUPI

Kraj izvjestaja o ispitivanju

Rezultati se odnose isklju¢ivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvrSitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
Zaklju¢ak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrugja akreditacije laboratorija.

3/3



OB 5.10/1-0/2-200

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

PRIMORSKO-GORANSKE ZUPANIJE COMPANY WITH
ZDRAVSTVENO-EKOLOSKI ODJEL QUALITY SYSTEM
Odsjek za kontrolu voda za pice i voda u prirodi CERTIFIED BY DNV GL
e — KreSimirova 52a, Rijeka =ISO 9001=
NASTAVNI ZAVOD ZA Tel : 051/358-737; Fax: 051/358-753
2ama znavsTvo
Rijeka, 31.7.2017.
Narugitel;: Ministarstvo zdravstva
Zupanijska sanitarna inspekcija
Riva 10
51000 Rijeka

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU

Zahtjev : Monitoring Ministarstva zdravstva

Analiti¢ki broj: 17/4090
Gusti Laz

Podaci o uzorku: Kbr. 9 Lakoti¢

Analiticki broj: 1714091
Grbajel

Podaci o uzorku: Kbr. 13 Raukar

Analiticki broj: 17/4092
Kocic¢in

Podaci o uzorku: Kbr. 7 Martinci¢

Analiticki broj: 17/4093
Gasparci

Podaci o uzorku: Kbr. 9 Gasparac

Vrijeme uzimanja uzorka: 26.07.2017.od 9,00do 9,40  Vrijeme dostave uzorka : 26.07.2017. u 13,00

Analiza zapoceta: 26.07.2017. u 13,00 Analiza zavrsena: 31.07.2017. u 10,00
Uzorkovanje proveo/la : djelatnik Zavoda

Vrsta uzorka:  Individualna vodoopskrba

Rezultati se odnose isklju¢ivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvrsitelja niti koristiti u reklamne svrhe.
ZakljuCak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrucja akreditacije laboratorija. 1/ 3



OB 5.10/1-0/2-200

Terenski podaci :

Slobodni klor mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
HRN EN ISO 7393-2:2001*
Temperatura vode °C 25 19.6 17.3 20.3 19.1

SM 22nd Ed.2012:2550 B*

Analiticki podaci:

Odsjek za kontrolu voda za piée i voda u prirodi

Boja 'Pt/Co 20 <5 <5 <5 <5
HRN EN ISO 7887:2012*

Mutnoc¢a NTU 4 0.28 1.0 0.41 0.28
HRN EN ISO 7027-1:2016*

Miris bez bez bez bez bez
SM 22st Ed.,2012:2150 B

Okus bez bez bez bez bez
SM 22st Ed.2012:2160 B

pH vrijednost pH jedinica 6.5 9.5 7.6 7.6 7.6 7.6
HRN EN ISO 10523:2012*

Temperatura vode pri mjerenju oC 23.7 22.4 22.3 225
pHiEV

Vodljivost uS/cm/200C 2500 430 490 494 422
HRN EN 27888:2008*

Utrosak KMnO4 mg/L 02 5.0 0.47 1.1 1.1 1.8
HRN EN ISO 8467:2001*

Amonij mg/L NH4 0.50 0.005 < 0.004 0.013 0.004
HRN ISO 7150-1:1998*

Kloridi mg/L 250 1.73 1.16 <0.709 0.770
HRN ISO 9297:1998;interna metoda

Nitrati mg/L NO3 50 3.59 5.10 3.25 4.07

SM 22th Ed.2012:4500-NO3

JVoditeljica Odsjeka: Mr.sc. Vanda Piskur, dipl.sanit.ing.
Y o1d
[w i

Odsjek za mikrobiologiju okoli$a

Koliformne bakterije broj/100 mL 0 115 58 5 210
HRN EN ISO 9308-1:2014* )
Escherichia coli broj/100 mL 0 75 3 4 150

HRN EN ISO 9308-1:2014*

Rezultati se odnose iskljucivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izwr$itelja niti koristiti u reklamne svrhe.
Zaklju€ak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrucja akreditacije laboratorija. 2/ 3



~ OB 5.10/1-0/2-200

cnterokoki broj/100 mL 0 55 6 13 125

HRN EN ISO 7899-2:2000*

Pseudomonas aeruginosa ~ broj/100mL 0 o —
HRN EN ISO 16266:2008*

Broj kolonija na 37°C ~ broj/1 mL 20 “‘ﬁ*"ﬁz‘o“’*"‘zr‘\g" I
HRN EN ISO 6222:2000*

Broj kolonija na 22°C ~ brojimL 100 <7 T 7 7 T S —

HRN EN ISO 6222:2000*

A Voditeljica Odsjeka: Doc.dr.sc. Darija Vuki¢ Lusi¢, dipl.sanit.ing.

L W

* Akreditirane metode oznaéene su zvjezdicom
** Metode u fleksibilnom podrucju akreditacije oznaéene sa dvije zvijezdice
*** Maksimalno dozvoljena kon centracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljucku

ZAKLJUCAK:

Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13) uzorci prema ispitivanim parametrima NISU
SUKLADNI Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrosnju (NN
125/13; 141/13; 128/15) zbog bakteriolokog onegigéenja.

Voditeljica Odsjeka za kontrolu voda za pice i
voda u prirodi

9 (TP Y
TR OTGAL - -
i Mr.sc Vanda xPiékur“\dlpl.sanlt.|ng. Voditelj Zdravstveno - loSkog odjela

Doc. dr.sc. Aleksan7{ M&.sanit.ing‘
: s

A
Dostaviti : Mijesni odbor BROD NA KUPI
gosp. Klobuéar Davorin
BROD NA KUPI

Kraj izvjestaja o ispitivanju

Rezultati se odnose iskljugivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez od obrenja izvr$itefja niti koristiti u reklamne svrhe.
Zakljugak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrucja akreditacije laboratorija. 3/ 3



OB 5.10/1-0/2-200

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

PRIMORSKO-GORANSKE ZUPANIJE COMPANY WITH
ZDRAVSTVENO-EKOLOSKI ODJEL QUALITY SYSTEM
Odsjek za kontrolu voda za piée i voda u prirodi CERTIFIED BY DNV GL
————" KreSimirova 52a, Rijeka =ISO 9001=
NASTAVNI ZAVOD ZA Tel : 051/358-737; Fax: 051/358-753
Ao ZRMSIVO
Rijeka, 31.7.2017.
Narugitelj: Ministarstvo zdravstva
Zupanijska sanitarna inspekcija
Riva 10
51000 Rijeka

1ZVJESTAJ O ISPITIVANJU

Zahtjev : Monitoring Ministarstva zdravstva

Analiticki broj: 17/4094
Sedalce

Podaci o uzorku: Kbr. 10 Mauhar Nada

Analiticki broj: 1714095
Turke

Podaci o uzorku: Kbr. 12 Malnar

Analiticki broj: 1714096
Gornji LoZzac

Podaci o uzorku: Gasparac Smiljko

Analitic¢ki broj: 1714097
Pozar

Podaci o uzorku: kbr. 22

Vrijeme uzimanja uzorka: 26.07.2017.od 9,45do 10,40  Vrijeme dostave uzorka : 26.07.2017. u 13,00
Analiza zapoceta: 26.07.2017. u 13,00 Analiza zavrS§ena: 31.07.2017. u 10,00
Uzorkovanje proveol/la : djelatnik Zavoda

Vrsta uzorka:  Individualna vodoopskrba

Rezultati se odnose iskljugivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvrSitelja niti koristiti u reklamne svrhe.

Zaklju¢ak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrucja akreditacije laboratorija. 1/ 3



OB 5.10/1-0/2-200

Terenski podaci :

Slobodni klor mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
HRN EN ISO 7393-2:2001*
Temperatura vode °C 25 23.0 20.2 19.1 13.3
SM 22nd Ed.2012:2550 B*

Analiticki podaci:

Odsjek za kontrolu voda za pi¢e i voda u prirodi

Boja 'Pt/Co 20 <5 <5 <5 <5
HRN EN ISO 7887:2012*

Mutnocéa NTU 4 0.29 0.61 0.83 1.3
HRN EN ISO 7027-1:2016*

Miris bez bez bez bez bez
SM 22st Ed.,2012:2150 B

Okus bez bez bez bez bez
SM 22st Ed.2012:2160 B

pH vrijednost pH jedinica 6.5 9.5 6.8 7.3 7.7 6.9
HRN EN ISO 10523:2012*

Temperatura vode pri mjerenju oC 229 227 221 21.8
pHiEV

Vodljivost uS/cm/200C 2500 75 70 327 23
HRN EN 27888:2008*

UtroS§ak KMnO4 mg/L 02 5.0 0.93 0.52 0.68 1.2
HRN EN ISO 8467:2001*

Amonij mg/L NH4 0.50 <0.004 < 0.004 0.004 0.005
HRN ISO 7150-1:1998*

Kloridi mg/L 250 1.47 1.40 1.20 1.01
HRN ISO 9297:1998;interna metoda

Nitrati mg/L NO3 50 1.02 1.88 1.50 2.05

SM 22th Ed.2012:4500-NO3

‘Voditeljica Odsjeka: Mr.sc. Vanda Piskur, dipl.sanit.ing.

/\ é{;f 11‘/4/

Odsjek za mikrobiologiju okoliSa

Koliformne bakterije broj/100 mL 0 2 36 42 2000
HRN EN ISO 9308-1:2014*
Escherichia coli broj/100 mL 0 0 0 12 15

HRN EN ISO 9308-1:2014*

Rezultati se odnose iskljuéivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvr$itelja niti koristiti u reklamne svrhe.
Zaklju¢ak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrucja akreditacije laboratorija. 2/ 3



OB 5.10/1-0/2-200

" Enterokoki broj/100 mL 0 0 11 130 86
HRN EN ISO 7899-2:2000*
Pseudomonas aeruginosa broj/100 mL 0 0 0 0 0
HRN EN ISO 16266:2008*
Broj kolonija na 37°C broj/1 mL 20 0 14 118 400
HRN EN ISO 6222:2000*
Broj kolonija na 22°C broj/1 mL 100 11 52 211 820

HRN EN [SO 6222:2000*

+Voditeljica Odsjeka: ro.dr.sc. Darija Vuki¢ Lusi¢, dipl.sanit.ing.

W

* Akreditirane metode oznadene su zvjezdicom
** Metode u fleksibilnom podrugju akreditacije oznadene sa dvije zvijezdice
=* Maksimalno dozvoljena konocentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljucku

ZAKLJUCAK:

Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrodnju (NN 56/13) uzorci prema ispitivanim parametrima NISU
SUKLADNI Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potro$nju (NN
125/13; 141/13; 128/15) zbog bakterioloskog onecis¢enja.

Voditeljica Odsjeka za kontrolu voda za pice i
voda u prirodi|

{ ke il
Ak W
i Mr.sc Vanda I%lté\kur \t)jipl.sanit.ing. Voditelj Zdravstveno -jekoloskog odjela
Doc. dr.sc. Aleksand og)dipl.sanit.ing.
A
Dostaviti : Mjesni odbor BROD NA KUPI
gosp. Klobuéar Davorin
BROD NA KUPI

Kraj izvjestaja o ispitivanju

Rezultati se odnose isklju¢ivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvrsitelja niti koristiti u reklamne svrhe.
Zakljugak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrucja akreditacije laboratorija. 3/3
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\ Analiticki broj : 17/4098

]

OB 5.10/1-0/1-200

Nastavni ZAVOD ZA JAVNQ ZDRAVSTVO 025 HAA Il COMPANY WITH
— PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE QUALITY SYSTEM
:} ZDRAVSTVENO-EKOLOSKI ODJEL CERTIFIED BY DNV GL
—_—— Odsjek za kontrolu voda za pice i voda u prirodi =ISO 9001=
PRSI Kresimirova 52a, Rijeka e
T Tel : 051/358-739; Fax : 051/358-753
Rijeka, 31.7.2017.
Narugitelj : Ministarstvo zdravstva

Zupanijska sanitarna inspekcija

Riva 10
51000 Rijeka

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU

Analiticki broj :  17/4098

Zahtjev : Monitoring Ministarstva zdravstva

Vrijeme uzimanja uzorka : 26.7.2017. u 10,50 Vrijeme dostave uzorka: 26.7.2017. u 13,00
Analiza zapoceta: 26.7.2017. u 13,00 Analiza zavr$ena: 31.7.2017. u 10,00
Uzorkovanje proveo/la: Djelatnik Zavoda
Uzorkovaniju prisustvovaol/la:
Vrsta uzorka: Individualna vodoopskrba

Kali¢
Podaci o uzorku: kbr. 4
Terenski podaci :
| Parametar  Oudameods  Wiomajednica MWDK Remitat
Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2:2001* mg/L 0.5 < 002
Temperatura vode SM 22nd Ed.2012:2550 B* °C 25 18.3

Rezultati se odnose isklju¢ivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvrsitelja, niti
Zaklju€ak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrucja akreditacije laboratorija.

i koristiti u reklamne svrhe.
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Analiticki broj : 17/4098 OB 5.10/1-0/1-200

Analiticki podaci:

Odsjek za kontrolu voda za pi¢e i voda u prirodi

Boja HRN EN [SO 7887:2012* 'Pt/Co 20 < 5
Mutnoc¢a HRN EN ISO 7027-1:2016* NTU 4 1.8
Miris SM 22st Ed.,2012:2150 B bez bez
Okus SM 22st Ed.2012:2160 B bez bez -
pH vrijednost HRN EN ISO 10523:2012* pH jedinica 6.5 9.5 6.1
Temperatura vode pri oC 22.0
mjerenju pH i EV
Vodljivost HRN EN 27888:2008* uS/cm/200C 2500 50
Utrosak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* mg/L 02 5.0 0.84
\ Amonij HRN ISO 7150-1:1998* mg/L NH4 0.50 0.004
T Kloridi HRN ISO 9297:1998interna mg/L 250 0.772
metoda
Nitrati SM 22th Ed.2012:4500-NO3 mg/L NO3 50 1.34

jVoditeljica Odsjeka: Mr.sc. Vanda Piskur,dipl.sanit.ing.

va
{ N

Odsjek za mikrobiologiju okolisa

Koliformne bakterije HRN EN ISO 9308-1:2014* broj/100 mL 0 23

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014* broj/100 mL 0 3 7
Eﬁterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* broj/100 mL 0 150 -
Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008* broj/100 mL 0 0

Broj kolonija na 37°C HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 20 127

Broj kolonija na 22°C HRN EN 1SO 6222:2000* broj/1 mL 100 208

#Voditeljica Odsjeka: Doc.dr.sc. Darija Vuki¢ Lusic¢,dipl.sanit.ing.
7 f/
e

e

*  Akreditirane metode
= Metode u fleksibilnom podrugu akreditacije oznacene sa dvije zvjezdice
*** Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljucku

ZAKLJUGAK :

Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13) uzorak prema ispitivanim parametrima NIJE SUKLADAN
Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrognju (NN 125/13; 141/13; 128/15)
zbog bakterioloskog onetigcenja.

pH vrijednost niza je od dopustene sto je posljedica prirodne karakteristike vode.

Rezultati se odnose isklju¢ivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvrsitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
Zakljuak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrugja akreditacie laboratorija.

2/ 3



Analiticki broj : 17/4098 OB 5.10/1-0/1-200

Vodite‘IjR(‘:a Odsjeka za kontrolu voda za pice i voda u prirodi
|/ Mr.sc. Véhda Piskur,dipl.sanit.ing.

Voditelj Zdravstveno-ekoloskog odjela :

Doc.dr.sc. Aleksand | I.sanit.ing.

Dostaviti :

Mjesni odbor BROD NA KUPI
gosp. Klobu¢ar Davorin
BROD NA KUPI

Kraj izvjestaja o ispitivanju

Rezultati se odnose iskljucivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez odobrenja izvrsitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
Zakljuéak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrucja akreditacije laboratorija.

3/3



OB 5.10/1-0/2-200

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

PRIMORSKO-GORANSKE ZUPANIJE . COMPANY WITH
ZDRAVSTVENO-EKOLOSKI ODJEL QUALITY SYSTEM
Odsjek za kontrolu voda za piée i voda u prirodi 5 CERTIFIED BY DNV GL
= Kresimirova 52a, Rijeka ) =|SO 9001=
NASTAVNI ZAVOD ZA Tel : 051/358-737; Fax: 051/358-753 TEST
JUNO TRENSTVO
Rijeka, 4.8.2017.
Narugitelj: Ministarstvo zdravstva
Zupanijska sanitarna inspekcija
Riva 10

51000 Rijeka

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU

Zahtjev : Monitoring Ministarstva zdravstva

Analiti¢ki broj: 1714209
Hrvatsko

Podaci o uzorku: javni izljev kod kbr. 3

Analiticki broj: 1714210
Razloge

Podaci o uzorku: javni izljev

Analiticki broj: 1714212
Razloski Okrug

Podaci o uzorku: kbr. 2

Vrijeme uzimanja uzorka: 01.08.2017.od 10,50 do 12,00  Vrijeme dostave uzorka : 01.08.2017. u 14,00
Analiza zapocCeta: 01.08.2017. u 14,00 Analiza zavrSena: 04.08.2017. u 10,00
Uzorkovanje proveo/la : djelatnik Zavoda

Vrsta uzorka:  Individualna vodoopskrba

Rezultati se odnose iskljugivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnoZzavati bez odobrenja izvr$itefja niti koristiti u reklamne svrhe.
Zakljucak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podruéja akreditacije laboratorija. 1/ 3



OB 5.10/1-0/2-200

Terenski podaci :

&

Slobodni klor mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02
HRN EN ISO 7393-2:2001* )
Temperatura vode °C 25 13.6 12.4 175

SM 22nd Ed.2012:2550 B*

Analiticki podaci:

Odsjek za kontrolu voda za pic¢e i voda u prirodi

Boja 'Pt/Co 20 <5 <5 <5
HRN EN [SO 7887:2012*

Mutnoca NTU 4 0.73 0.44 0.53
HRN EN ISO 7027-1:2016*

Miris bez bez bez bez
SM 22st Ed.,2012:2150 B

Okus bez bez bez bez
SM 22st Ed.2012:2160 B

pH vrijednost pH jedinica 6.5 9.5 7.6 6.6 6.5
HRN EN ISO 10523:2012*

Temperatura vode pri mjerenju oC 19.6 21.3 23.0
pHiEV

Vodljivost uS/cm/200C 2500 227 38 46
HRN EN 27888:2008*

UtroSak KMnO4 mg/L 02 5.0 0.31 0.25 <0.25
HRN EN ISO 8467:2001*

Amonij mg/L NH4 0.50 0.007 0.005 0.004
HRN ISO 7150-1:1998*

Kloridi mg/L 250 213 1.23 0.840
HRN ISO 9297:1998;interna metoda

Nitrati mg/L NO3 50 2.82 1.565 2.18

SM 22th Ed.2012:4500-NO3

Voditeljica Odsjeka: Mr.sc. Vanda Pigkur, dipl.sanit.ing.
n

Odsjek za mikrobiologiju okoliSa

Koliformne bakterije broj/100 mL 0 27 10 33
HRN EN ISO 9308-1:2014*
Escherichia coli broj/100 mL 0 0 0 3

HRN EN ISO 9308-1:2014*

Rezultati se odnose iskljugivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvr$itefja niti koristiti u reklamne svrhe.
Zakljucak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrucja akreditacije laboratorija. 2/ 3



OB 5.10/1-0/2-200

erokoki broj/100 mL 0 1 36 6
RN EN iSO 7899-2:2000*
?seudomonas aeruginosa broj/100 mL 0 0 0 0
HRN EN ISO 16266:2008*
Broj kolonija na 37°C broj/1 mL 20 5 11 13
HRN EN ISO 6222:2000*
Broj kolonija na 22°C broj/1 mL 100 44 31 60

HRN EN ISO 6222:2000*

* Akreditirane metode oznaéene su zvjezdicom

Voditeljica Odsjeka: Doc.dr.s€. Parija Vukié¢ Lusi¢, dipl.sanit.ing.

2

appes®

** Metode u fleksibilnom podrugju akreditacije oznaéene sa dvije zvijezdice
***Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljucku

ZAKLJUCAK:

Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potronju (NN 56/13) uzorci prema ispitivanim parametrima NISU
SUKLADNI Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrosnju (NN
125/13; 141/13; 128/15) zbog bakterioloskog onegiséenja.

Voditeljica Odsjeka za kontrolu voda za pice i

voda u prirodi

i
i

aAN
Mr.sc Vanda Pis

L4
¥

Dostaviti :

’i}
dipl.sanit.ing.

/')

Voditelj Zdravstvenag'- %@% odjela

Doc. dr.sc. Aleksafidar Bulog, dipl.sanit.ing.

Kraj izvjestaja o ispitivanju

Rezultati se odnose iskljucivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez od obrenja izvr$itelja niti koristiti u reklamne svrhe.
Zakljugak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrugja akreditacije laboratorija. 3/3



\ Analiticki broj : 17/4211 OB 5.10/1-0/1-200

‘ Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 17025 1A il COMPANY WITH
PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE QUALITY SYSTEM
, ZDRAVSTVENO-EKOLOSKI ODJEL . CERTIFIED BY DNV GL
—_—— Odsjek za kontrolu voda za piée i voda u prirodi =ISO 9001=
SAVNOZDRAVSTVO. Kresimirova 52a, Rijeka B \
e Tel : 051/358-739; Fax : 051/358-753 o
Rijeka, 4.8.2017.
Narugitelj : Ministarstvo zdravstva
Zupanijska sanitarna inspekcija
Riva 10

51000 Rijeka

1IZVJESTAJ O ISPITIVANJU

Analiticki broj : 1714211

; Zahtjev : Monitoring Ministarstva zdravstva
Vrijeme uzimanja uzorka : 1.8.2017. u 11,40 Vrijeme dostave uzorka: 1.8.2017. u 14,00
Analiza zapoceta: 1.8.2017. u 14,00 Analiza zavrSena: 482017. u 10,00
Uzorkovanje proveo/la: Djelatnik Zavoda

Uzorkovanju prisustvovaolla:

Vrsta uzorka: Individualna vodoopskrba
Gornja Krasi¢evica
Podaci o uzorku: javni izljev kod kbr. 2

Terenski podaci :

) i

. P;a’tamé:tar  Ozskametode Mjerna jedinica ';MBK'***‘ . R
Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2:2001*  mg/L 0.5 < 002
Temperatura vode SM 22nd Ed.2012:2550 B~ °C 25 19.0

Rezultati se odnose iskljugivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvrSitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
Zakljugak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrucja akreditacije laboratorija.
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Analiticki broj : 17/4211

OB 5.10/1-0/1-200

Analiticki podaci:

Odsjek za kontrolu voda za pice i voda u prirodi

Boja HRN EN ISO 7887:2012* 'Pt/Co 20 5
Mutnoca HRN EN ISO 7027-1:2016* NTU 4 16
Miris SM 22st Ed.,2012:2150 B bez bez
Okus SM 22st Ed.2012:2160 B bez bez
pH vrijednost HRN EN ISO 10523:2012* pH jedinica 6.5 9.5 79
Temperatura vode pri oC 22.4
mjerenju pH i EV
Vodljivost HRN EN 27888:2008* uS/cm/200C 2500 273
UtroSak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001* mg/L 02 5.0 1.2
Amonij HRN ISO 7150-1:1998> mg/L NH4 0.50 0.007
Kiloridi HRN 1SO 9297:1998;interna mg/L 250 0.709
metoda
Nitrati SM 22th Ed.2012:4500-NO3 mg/L NO3 50 0.13

Voditeljica Odsjeka: Mr.sc. Vanda Eié@(ur,dipl.sanit.ing.
i U

Odsjek za mikrobiologiju okoliSa

Koliformne bakterije HRN EN ISO 9308-1:2014* broj/100 mL 0 2000
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014* broj/100 mL 0 2000
Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* broj/100 mL 0 150
Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008* broj/100 mL 0 0
Broj kolonija na 37°C HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 20 310
Broj kolonija na 22°C HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 100 2000

Voditeljica Odsjeka: Doc.dr.sc. Parija Vuki¢ Lusi¢,dipl.sanit.ing.

x/{@&)’
niglre?

*  Akreditirane metode
**  Metode u fleksibilnom podrudju akreditacije oznaéene sa dvije zvjezdice
“** Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljucku

ZAKLJUCAK :

Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13) uzorak prema ispitivanim parametrima NIJE SUKLADAN
Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrosnju (NN 125/13; 141/13; 128/15)
zbog :

povi§ene mutnoce i bakterioloskog onegiséenja.

Rezultati se odnose iskljuéivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez odobrenja izvrSitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
Zakljuéak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrucja akreditacije laboratorija.

2/ 3



Analiticki broj : 17/4211 OB 5.10/1-0/1-200

Voditeljica Odsjeka za l;ontrolu voda za pic¢e i voda u prirodi
?\?ﬁwa y .
Mr.sc. Vanda Piskur,dipl.sanit.ing.

Voditelj Zdravstveno-ekologkog odjela :

Doc.dr.sc. Al n ulog, dipl.sanit.ing.

- (V.
Dostaviti :

Kraj izvjestaja o ispitivanju

Rezultati se odnose iskljugivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvrsitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
Zaklju€ak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrugja akreditacije laboratorija.

3/ 3
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|
‘ " Analiticki broj : 1714602 OB 5.10/1-0/1-200

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO COMPANY WITH
PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE QUALITY SYSTEM
ZDRAVSTVENO-EKOLOSKI ODJEL CERTIFIED BY DNV GL
—_— Odsjek za kontrolu voda za piée i voda u prirodi =[SO 9001=
SAUNG ZDRAVSTVE: Kresimirova 52a, Rijeka b
. Tel : 051/358-739; Fax : 051/358-753 )
Rijeka, 21.8.2017.
Narucitelj : Ministarstvo zdravstva
Zupanijska sanitarna inspekcija
Riva 10
51000 Rijeka
IZVJESTAJ O ISPITIVANJU
Analiticki broj:  17/4602
Zahtjev : Monitoring Ministarstva zdravstva
)
Vrijeme uzimanja uzorka : 18.8.2017. u 9,15 Vrijeme dostave uzorka: 18.8.2017. u 11,45
Analiza zapoceta: 18.8.2017. u 11,45 Analiza zavr$ena: 21.8.2017. u 10,00
Uzorkovanje proveo/la: Djelatnik Zavoda
Uzorkovanju prisustvovaol/la:
Vrsta uzorka: Individualna vodoopskrba
Gornja Krasi¢evica
Podaci o uzorku:
Terenski podaci :
_ Parametar  Omekamood  Miomajediniea  MDK™  RemiMat
Slobodni klor HRN EN ISO 7393-2:2001* mg/L 0.5 < 0.02
Temperatura vode SM 22nd Ed.2012:2550 B* °C 25 18.8

Rezultati se odnose isklju¢ivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez odobrenja izvritelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
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Analiticki broj : 17/4602

OB 5.10/1-0/1-200

Analiticki podaci:

Odsjek za kontrolu voda za pice i voda u prirodi

Boja HRN EN ISO 7887:2012* 'Pt/Co 20 < 5
Mutnoc¢a HRN EN ISO 7027-1:2016* NTU 4 6
Miris SM 22st Ed.,2012:2150 B bez bez
Okus SM 22st Ed.2012:2160 B bez bez
pH vrijednost HRN EN ISO 10523:2012* pH jedinica 6.5 9.5 7.9
Temperatura vode pri : . o(; A 19.0
mijerenju pH i EV
Vodljivost HRN EN 27888:2008* uS/ecm/200C 2500 250
Utrosak KMnO4 HRN EN ISO 8467:2001*  mg/L 02 5.0 13
Amonij HRN ISO 7150-1:1998* mg/L NH4 0.50 < 0.004 o
Kloridi HRN ISO 9297:1998;interna mg/L 250 1.95
metoda
Nitrati SM 22th Ed.2012:4500-NO3 mg/L NO3 50 0.32 o

Odsjek za mikrobiologiju okoli$a

Voditeljica Odsjeka: Mr.sc.

Vanda Piék}ur,dipl%sanit.ing.

l@@ U

Koliformne bakterije HRN EN ISO 9308-1:2014* broj/100 mL 0 360
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014* broj/100 mL 0 180
7E”r‘1terokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* broj/100 mL 0 45
Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008* broj/100 mL 0 1
Broj kolonija na 37°C HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 20 260
Broj kolonija na 22°C HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 mL 100 320

*  Akreditirane metode

Voditeljica Odsjeka: Doc.dr.sc. Darija Vuki¢ Lusi¢,dipl.sanit.ing.

**  Metode u fleksibilnom podruju akreditacije oznacene sa dvije zvjezdice

*** Maksimalno dozvoliena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljuéku

ZAKLJUCGAK :

m

Temeljem Zakona o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13) uzorak prema ispitivanim parametrima NIJE SUKLADAN
Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potro$nju (NN 125/13; 141/13; 128/15)

zbog :

poviSene mutnoce i bakterioloskog oneciséenja.

Rezultati se odnose iskljucivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez odobrenja izvritelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
Zaklju€ak izrazen u ovom izvjeStaju je izvan podrucja akreditacije laboratorija.

2/ 3



Analiticki broj :  17/4602 )| _OB5.10/1-0/1-200
|

Voditeljica Ods}'elga za lﬁontrolu voda za pi¢e i voda u prirodi
Juiu

Mr.sc. Vanda P%ﬁﬁ,dipl.sanit.ing. /

Voditelj Zdravstveno—ekf)lo og odjela :

Doc.dr.sc. Aleksandgr 5§3u og, aiplsanit.ing.

Dostaviti :

Kraj izvjestaja o ispitivanju

Rezultati se odnose iskljucivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnoZzavati bez odobrenja izvrSitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
Zaklju¢ak izrazen u ovom izvjestaju je izvan podrugja akreditacije laboratorija.

3/ 3



